
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad Acido Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

13-jul-16

18-jul-16

19-jul-16

20-jul-16

Valor                   

Prom/ Día       

MJ/m3

45.673

45.925

45.734

46.188

19-jul-16

20-jul-16

Punto de Inyección

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

TRONCAL 48

TRONCAL 48

TRONCAL 48

TRONCAL 48

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

13-jul-16

18-jul-16

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

LOGISTICA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

TRONCAL 48

TRONCAL 48

TRONCAL 48

TRONCAL 48



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

13-jul-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

45.673

09:00:00 45.666

10:00:00 45.564

11:00:00 45.617

12:00:00 45.543

13:00:00 45.519

14:00:00 45.928

15:00:00 45.666

16:00:00 45.564

17:00:00 45.617

18:00:00 45.543

19:00:00 45.519

20:00:00 45.928

21:00:00 45.666

22:00:00 45.564

23:00:00 45.617

00:00:00 45.543

01:00:00 45.519

02:00:00 45.928

03:00:00 45.666

04:00:00 45.564

05:00:00 45.617

06:00:00 45.928

07:00:00 45.928

08:00:00 45.928

13-jul-16 TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
IW                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

LOGISTICA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

18-jul-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

45.925

09:00:00 46.055

10:00:00 46.011

11:00:00 46.063

12:00:00 45.903

13:00:00 45.924

14:00:00 45.928

15:00:00 45.916

16:00:00 45.914

17:00:00 45.962

18:00:00 45.985

19:00:00 46.067

20:00:00 46.018

21:00:00 46.055

22:00:00 45.916

23:00:00 45.894

00:00:00 45.681

01:00:00 45.854

02:00:00 45.887

03:00:00 45.847

04:00:00 45.839

05:00:00 45.866

06:00:00 45.909

07:00:00 45.848

08:00:00 45.848

18-jul-16 TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
IW                                            Prom/ 

Hora                                            

MJ/m3

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

LOGISTICA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

19-jul-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

45.734

09:00:00 45.786

10:00:00 45.81

11:00:00 45.833

12:00:00 45.832

13:00:00 45.849

14:00:00 45.926

15:00:00 45.744

16:00:00 45.578

17:00:00 45.399

18:00:00 45.38

19:00:00 45.507

20:00:00 45.308

21:00:00 45.197

22:00:00 45.286

23:00:00 45.696

00:00:00 45.802

01:00:00 45.81

02:00:00 45.865

03:00:00 45.997

04:00:00 46.036

05:00:00 46.021

06:00:00 45.945

07:00:00 45.907

08:00:00 46.11

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

LOGISTICA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

19-jul-16 TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
IW                                              

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

20-jul-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

46.188

10:00:00 46.164

11:00:00 46.15

15:00:00 46.095

16:00:00 46.088

17:00:00 46.108

01:00:00 46.172

02:00:00 46.132

03:00:00 46.227

04:00:00 46.15

05:00:00 46.046

06:00:00 46.002

07:00:00 45.774

08:00:00 45.805

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

LOGISTICA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

TRONCAL 48

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

20-jul-16 TRONCAL 48

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
IW                                               

Prom/ Hora                                          

MJ/m3


