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FORMATORDY
Conuee RESULTADOS INTEGRAL DIAGNOSTICO ENERGETICO FECHA:
Contrasena APF:

1. DATOS GENERALES
Nombre de la dependencia;  Comusion Nacional de Arbitraje Médico
Nombre del inmueble: CONAMED Clasificacion del nmueble: Cficinas
ICEEref APF (kWh/m2afio) 100 ICEE afio base (kWh/m2 o) 64
Aito de conslruccion: 1980 Afio de operacion: 199

Afio de remodelacion: 1989
Calle v No.: Mitla 250 Colonia/Localidad: Vértiz Narvarie
(Cidad: Mexco Delegacion/Municipio: Banito Juarez
Estado: Distrito Federal Codigo Postal: 3100
No de personas: 17 No. de computadoras: 120

2. DIAGNOSTICO ENERGETICO

Realizado por: Personal propio (SENO): NO Consultor externo/Empresa (SINO): §I
Contacto inmueble: Li Ema Gpe. Ennquez Bemabe Nombre de la consultoria/empresa Ing. Gilberto Quintero Zamorano
Fecha del diagnastico: 41365 Contacto consullor: 0135 3710 5623
Afio {acluracion analizado: 2012 Email: gquinterozamorano@yahoo cormy
Periodo fact. analimdo Enero- Diciembre 2012 ene/1900
B, CONSTRUCCION
No. dz Edificios No. de mveles Area tofal (m2) Superficie del temreno (m2)
| 12 4604 ]
4. ELECTRICIDAD
Tarifa: 3|Capacidad total subestacion eléNECTIRVEY: SUBESTACION ELECTRICA PROPIA
Region: CENTRO Capacidad total planta de emergencia (kW [ 140
5. AIRE ACONDICIONADO
El inmueble tiene AA (SYNOJ: S Capacidad instalada (TR): 4
S¢ realiz0 analisis de carga témica (SUNO) NO
6. DISTRIBUCION DE CARGAS ELECTRICAS
Cirvialati Cap instalada Cap instalada Demanda Consumo Consumo

B kW] [TR/] Miv, [kW] [kWh/mes| [kWh/ario] [')
{luminacion interior $.32 0o %0 9918 119,016 40%
Iluminacidn exierior CERO 00 CFRO CERO CERO #VALOR!
Aire acondicionado S5114 480 400 8818 70,544 24%
Fueza 4635 00 82 50 30,265 10%
Equipo de computo 38.05 00 90 4,360 34720 19%
Contaclos 11761 0 50 154 18,540 6%
Ofras caroas 54 00 06 140 1.680 1%

TOTAL 308.0 48.0 90.8 27,503 294,763 #VALOR!




7. Factwracion eléctrica VS Medicion eléctiica y Censo

- Detrula Consumg Consumo Factor de Faehor de Factoraciin Facturaciin
Coneepin Mikima mensal anual potencia curgs memsual anual
; W) (kWh) (kWh) o) o) ® &)
Facturacion real () 25,030 300,360 9L17 # DIV 4513 894,400
Medicion eléctrica 1 23969 288 11340 106.00 3.659.17 41591
lluiminacion interior 2 9918 119.016 - 48.52 14,341 172,097
luninacion exterior CERO CERO CERO — #VALOR! # VALOR! #VALOR!
Aire acondicionado 40 1818 70,54 — 3020 12751 102,007
lucza (motores ) § 2522 30,263 — 213 3647 43,763
Equipo de Computo 9 4560 4720 — 0941 6,594 79123
Contactos § 1,543 18,540 - 23 2234 26,809
Otras cargas (especificar) | 140 1,680 — 319 m 2429
Totai censo 91 27,503 294,763 — 4149 39,769 426230
L1 consume de energia medido representa el siguiente % Vs Facturacion 0.1% Ea S B s e e
] consunwo de eneraia estimado del censo realizado representa el siguiente % Vs Facturacion 98.1%
8. INDICES ENERGETICOS
Clasificacion ICEE ref APF ICEE afic base ICEE real Diferencia Vs Ref APF Diferencia Vs afio base
Oficinas (kWh/m2} (kWhim2) (KWh/m?2) (KWh/m2) {%) (kWhim2) {%)
Con aire acondicionado 100 64 64 -36.0 -36.0 0.0 0.0
9. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA (MAE)
Descripcion MAE Aborros N i T
Demanda Consumo Econémico
Sistema actual Sistema propuesto kW kWhiano Yo $/aiio b) meses
IX2IW TI2 Luminario empotrac Retrofit 2X13T5 040 1,256 (% 3.226 13,000 18
2N3OW T12 Luminario empotra  Retrofit 2X25 T3 460 12030 4% 30.881 74,250 2
4N39W T12 Luminanio empotra Retrofit 32515 7.20 18811 6% 18,287 31600 13
INCSOW Riel con lamparas dier Lamp IRC35 W 090 2383 1% 6,116 6,100 12
INCGOW Incandescente Soquet  1FCI3W 0.10 367 (% 942 240 3
A.A. Tipo Minisplit AA. Tipo Minispht 470 12,384 4% 30.341 34,608 14
() 0 0.00 (} (%0 ] 0 = DIV
0 0 (.00 { % 0 il # DIV
0 0 0.00 0 % 0 0 =DV
0 0 0.00 0 (% ] 0 =PIV
0 0 0.00 0 % 0 0 DIV
() 0 0.0 0 (%o U 0l #LIV/ O
TOTAL 17.90 47,231 16% 119,792 179,798 18




10. INDICES ENERGETICOS Al IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA

Clasificacién ICEE ref APF ICEE afio base ICEE prop Diferencia Vs Ref APF Diferencia Vs afio base
Oficinas (kWh/m2) {(kWh/m2) (kWh/m2) (kWh/m2) (%) {(kWh/m2) (%)
Con aire acondicionado 100 64 34 -46.1 -46.1 -10.1 -15.7
11. CUMPLIEMENTO DE NORMAS
Norma Aplicacion Fuvaluada Obsersaciones
SEYNO/No Aplica
INOM-O01-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas St 0
INOM-007-ENER-2004 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciaks 81 0
NOM-008-ENER-2001 Lificiencia energética en edificaciones. envolvente de edificios no residenciales NO NO CUMPLE LA NORMA
Eficiencia cnergética en acondicionadores de aire tipo central. paguete o dividido. NO NO CUMPLE LA NORMA (023 ENER-2010
Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades v dreas exeriores pithlicas SI 0
Eficiencia energética de limparas fuorescentes compactas NO APLICA NO APLICA
NOM-021- '\1.R SCH-2008  |Eficiencia energética y requisitos de seguridad alusuario en acondicionadores de aire lipo cuarto. SI 0
NOM-025-STPS-2008 Condiciones de Ilumimacion en los Centros de Trabajo St NIVELES DE 300 LUNES EN TODAS LAS ARE,
IEC-519 Limites de distorsién anmdnica total (recomendacion) NO {
Otras (especificar) il 0 {)
Concepto DPA NOM-007 DPA real DPA prop Diferencia Vs NOM-007 Diferencia Vs real
(Wim2) (Wim2) (W/m2) (W/m2) (%) (Wim2) (%)
Oficinas 14 97 -14.0 -100.0 9.7 -100.0
12. RESULTADOS DIAGNOSTICO ENERGETICO
Beneficios energéticos
Con cepto Demanda Consumo Consumo Consumo Facturacién Facturacién
Mixima mensual anual anual mensual anual
kW) (EWh) {kWh) (%) ) (8)
Ahorro estimado 18 3936 47,232 16% 9.983 119,792
Valor después diagnos o -18 21.094 253,128 84% 04,551 174,608
13. GASES DE EFECTO INVERNADERO
Concepto Ton CO2/aio Y
Sitaucién actual facturacion 20 100%
Reduccion de emusiones 32 16%
Sitaucion propuesta 169 84%
14. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL REPORTE DEL DIAGNOSTICO ENERGETICO
L Resumen ejecutivo SI il. Reporte Téenico |
1. Datos del mmueble Sl 1. Anélisis de la facturacion eléctrica |
2 Condwion generaldel uso de la energia SI 2. Andlisis de la medicion eléctrica horaria 81
. Indices energéticos SI 3. Andlisis del censo de cargas eléctricas 8
4. Potencial estimado de ahomo Sl 4. Analisis del cumplimiento de normas oficiale §1
3. Recomendaciones para el aherro de energia SI 5. Medidas de ahoro de energia (MAEs) SI
0. Proyectos de energia renovable NO 6. Provestos de energia renovable (Ver Formato RD NO
7. Conclusiones SI 7. Memoria de céloulo cambio de tarifa eléctrica NO
8. Resumen de medidas de ahorro de encrgia SI 8 Fichas técnicas de los equipos a sustituir No Aplica
9. Plan de trabajo jecucion de medidas de ahoiro NO
10. Plan de trabajo ejecucion de medidas de ahomo a 5 afios NO

‘ 15 OBSERVACION ES YO COMEN TARIOS AL DIAGNOSTICO ENERGETICO

ACION Y Dt AIRE ACONDICIONADD, TA
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-OOS ENER-2001, ARROJO RESULTADOS NEGATIVOS (NO CUMPLE) SE ENCONTRO UN PROBLEMA ELECTRICO EN LA
MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS AL SISTEMA DELECTRICO DEL INMUEBLE DE LA CONAMED, YA QUE EL LIMITE DE DISTORSION ARMONICA EN CORRIENTE
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SECRETARIA DE ENERGIA

PROTOCOLQ de actividades para la implementacién de acciones de eficiencia energética en inmuebles, Notas
vehiculares ¢ instalaciones de la Administracién Piblica Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Energia.

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
INMUEBLES, FLOTAS VEHICULARES E INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL .

EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA, Director General de ta Comisién Nacional para el Uso Eficiente de la
Energia, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 19 del Decreto de Presupussto de Egresos
de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012; 33 fracciones | y X de la Ley Orgénica de la Administracion
Publica Federal; 7 fraccion I, 10, 11 fraccién IV, 12 y quinto transitorio de la Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energia; 2, 33, 34, 40 y 41 del Reglamento Interior de la Secretaria de Energia; 4 y 69-H de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

CONSIDERANDO

QueumdebsejestbsdepdiﬁmpﬁbﬁmddGobbmoFedwa’ashmmhwnpeﬂﬁmy
generadora de emplecs, como se establece en el Eje 2 del Plan Nacional de Desarrolio 2007-2012, en su
Capitulo 2.11, Objetivo 15, Estrategia 15.13, que consiste en promover el uso eficiente de la energia para que
awssmmmmmm.ammwmmmmmdmmw
eficiencia energética y ahorros a los consumidores.

Que el Plan Nacional de Desarrolio 2007-2012 establece, en el Eje 4 asegurar la sustentabilidad
ambien:al,mfeddaaiaadninistraddneﬁdenteymcbnaldebsremrsosnaﬂmbs.modlantelaparﬁdpadﬁn
responsable de los mexicanos en el cuidado, la proteccion, la preservacion y el aprovechamiento racional de
hmnmwmh,bgammlaﬂanwddeMymmﬂnmmd
patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

Que el Objetivo lll.1 del Programa Sectorial de Energia 2007-2012 consiste en promover el uso y
produccion eficientes de la energia, teniendo como linea de accion de la Estrategia I1l.1.2: “Establecer un
programa de ahorro de energia en las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, dentro
de un proceso de mejora continua en inmuebles, flotas vehiculares e in 3

Que por ello es compromiso del Gobiemo Federal combatir el deterioro ambiental y, especialmente,
mitigar los factores que elevan el cambio climatico global, sobre la base del reconocimiento de ese fenémeno
como uno de los mayores desafios ambientales para la humanidad y que para contribuir a dicho fin, se
propone impulsar el uso eficiente de la energia, asi como la utilizacion de tecnologias que permitan disminuir
el impacto ambiental generado por los combustibles fasiles tradicionales.

Queenmtemdeumeﬁdanwdehmafgia,eshpommmgmnmrmmdepmmodmde
uso de equipos de produccion y aparatos de consumo mas eficientes en la Administracion Pablica Federal,

Que el 4 de diciembre de 2006, la Presidencia de la Republica publicé en el Diario Oficial de la Federacion
el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administracién Publica
Federal, por el que se pretende racionalizar las erogaciones de servicios personales, administrativos
y de apoyo en las que incurren dependencias y entidades.

Que el citado Decreto, en su articulo décimo quinto, fraccion |, considera como una de las medidas de
modermizacién y eficiencia a las que estan sujetas las dependencias y entidades del Gobierno Federal, la
de establecer acciones para generar ahorros en el consumo de energia, entre otros.

Que el 29 de diciembre de 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacién los Lineamientos
especmwspamhambacbnyseguknhnmdehsmoddasMammadydbdpmadugaswdeh
Administracion Publica Federal, los que establecen que las dependencias y entidades aplicaran medidas de
ahorro y sustentabilidad en el rubro de consumo energético, entre otros.

Quaalzadamviem\'adezoossepubﬁcbenelDiarioOﬁcialdelaFederadbnelDeaﬂoporelquese
expidalaLeypamelAproveehanien&oSustenmbledelaEmcgia.Iacuaiestablocelaaeadbnyfaumades
de la Comisién Nacional para el Uso Eficiente de la Energia.

Que la citada ley, en su articulo 7, fraccion W, considera elaborar y ejecutar programas permanentes a
través de las dependencias y entidades de la Administracion Pdblica Federal para el aprovechamiento
sustentable de la energia en sus bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios de aprovechamiento
sustentable de la energia en las adquisiciones, arendamientos, obras y servicios que contraten.
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Que el 27 de noviembre de 2009 se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto por el que se
aprueba el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energla 2009-2012, que en su
articulo tercero menciona: “Las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, de
conformidad con las disposiciones juridicas aplicables, elaborardn sus respectivos programas anuales,
mismos que serviran de base para la integracion de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se
prevean los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia 2009-2012, en concordancia con las
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Programa Sectorial de Energia 2007-2012".

Que el articulo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 12 de diciembre de 2011, dispone que: “Las dependencias y entidades,
como resultado de la aplicacion de las disposiciones de austeridad y disciplina del gasto de la Administracion
Publica Federal, deberan destinar recursos de sus respectivos presupuestos para dar cumplimiento a las
acciones previstas en los programas de eficiencia energética que permitan optimizar el uso de energia,
exclusivamente en sus inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

Para tal efecto, la Comisidn Nacional para el Uso Eficiente de la Energia publicara en el Diario Oficial de la
Federacion, a mas tardar el 15 de enero, el protocolo de actividades que deberan observar las dependencias
y entidades para la elaboracién de sus programas anuales de eficiencia energética.

Las dependencias y entidades deberan enviar a dicha Comisién, a mas tardar el ultimo dia habil de
febrero, sus programas con la respectiva meta de ahorro para su revisién y, en su caso, aprobacion, con el
objeto de cumplir con el articulo 7, fraccién Il de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia.

Las dependencias y entidades deberan reportar trimestraimente a las Secretarias de Hacienda y Crédito
Publico y de la Funcién Publica, asi como a la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energia, los
ahorros generados como resultado de la implementacion de los programas a los que se refiere este articulo.

La Secretaria de Energia, por conducto de la Comision Nacional para el Uso Eficiente de la Energia,
informard a la Comision Intersecretarial de Gasto Publico, Financiamiento y Desincorporacién, sobre el
cumplimiento de los programas de eficiencia energética de las dependencias y entidades y su impacto en sus
respectivos presupuestos, dentro de los 20 dias naturales siguientes a la terminacion de cada trimestre,
debiendo integrarse con las metas de ahorro respectivas y los ahorros generados, asi como el destino que se
haya dado a los mismos, a efecto de que esta ultima Comisién emita, en su caso, las recomendaciones que
estime pertinentes con relacién a los ahomos generados y, en general, sobre la implementacion de los
programas a que se refiere este articulo, en materia de su competencia.”

Que los programas de austeridad y uso eficiente de recursos son un componente fundamental del
Programa de Mejoramiento de la Gestion en la Administracién Publica Federal, y que a efecto de alcanzar los
objetivos del presente ordenamiento, es necesario contar con la participacion de las dependencias y entidades
de la Administracion Publica Federal.

De conformidad con lo anteriormente fundado y considerado, he tenido a bien expedir el siguiente:

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES
DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INMUEBLES, FLOTAS VEHICULARES E INSTALACIONES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

1. Objetivo

Este Protocolo tiene como objetivo establecer un proceso de mejora continua para fomentar la eficiencia
energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de las dependencias y entidades del Gobiemo
Federal, mediante la implementacion de buenas practicas e innovacion tecnoldgica, asi como la utilizacion de
herramientas de operacion, control y seguimiento, que contribuyan al uso eficiente de los recursos piblicos
y a la sustentabilidad.

2. Definiciones generales
Para efectos del presente Protocolo se entendera por:
=  Comision: La Comisién Nacional para el Uso Eficiente de la Energia.

=  Comité Interno: El Comité Intemo para el Uso Eficiente de la Energia de cada dependencia
o entidad (Cl).

- Dependencias: Las Secretarias de Estado, sus 6rganos administrativos desconcentrados, la
Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal, la Presidencia de la Republica, la Procuraduria General de
la Republica y los Tribunales Administrativos.

W
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- Diagnéstico energético integral: El estudio que tiene como propésito:

o Identificar el consumo por usos finales de energia eléctrica, térmica y combustibles en los
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administracién Publica Federal.

o Establecer el nivel de eficiencia energética en la operacién de equipos, aparatos, sistemas y
procesos, en términos de indices energéticos, y

o Proponer las medidas de uso eficiente de la energia de forma integral; determinar los beneficios
energéticos y econdmicos, asi como establecer la inversion requerida para su aplicacion.

. Entidades: Las Entidades Paraestatales que formen parte de la Administracién Pablica Federal, en
los términos de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal y de conformidad con la
relacion que publica anualmente la Secretaria de Haclenda y Crédito Publico.

=  Lineamientos especificos: El detalle de las acciones a seguir para la operacion y seguimiento de
los Programas Anuales de Trabajo de cada uno de los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones
de la Administracion Publica Federal.

*  Programa: Programa de Eficiencia Energética en la Administracion Publica Federal, coordinado por
la Comision para dar seguimiento y evaluar la aplicacion de los Programas Permanentes de las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal.

= Programa Permanente: El Programa Permanente para el aprovechamiento sustentable de la
energia en sus bienes muebles e inmuebles con que debera contar cada una de las dependencias y
entidades de la Administracion Publica Federal, en el marco del Programa de Eficiencia Energética
de la Administracién Pablica Federal

=  Programa Anual de Trabajo: El Programa Anual de Trabajo de cada inmueble, flota vehicular e
instalacion, a través del cual cada dependencia y entidad actualizara e implementara su Programa
Permanente.

s Protocolo: Eleowbdeaoﬁvidadespambhpbmntadondaaodomsdeeﬁcbndaenefgéﬁce
en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administracién Publica Federal.

= Shmna:Lnshenanianmscmnpuladonabadehsquehar&wwbcmmyhsdepemndasy
entidades de la Administracién Publica Federal, para el registro, control y seguimiento de Ia
informacion generada por inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

=  Subcomisién: La Subcomisién para el Uso Eficiente de la Energia de la Administracion Pablica
Federal.

3. Aicance

Este Protocolo es de aplicacion obligatoria en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de las
dependencias y las entidades de la Administracién Publica Federal, excluyendo a quienes se encuentren en
proceso de desincorporacion.

4. Registro

4.1 Dependencias y entidades de nueva creacion

Las dependencias y entidades deberan solicitar su registro al Programa de Eficiencia Energética de la
Administracion Publica Federal, a través del correo electrénico: programa.apf@conuee.gob.mx y una vez que
les sea asignada la clave y confrasefia de acceso, deberdn de dar de alta los inmuebles, flotas vehiculares e
instalaciones participantes, a través del Sistema ubicado en la pagina de Internet de la Comision.

4.2 Dependencias y entidades que ya participan en el Programa

Pameicamdelasdependandasyemidadesqueyapamdpanenelegmma.mesnecasarbque
registren nuevamente los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones. Unicamente deberan de dar de alta
nuevos inmuebles, flotas vehiculares y/o instalaciones.

En caso de que alguna dependencia o entidad requiera modificar o dar de baja informacion, debera
solicitario via correo electrénico a la Comision a través del correo: programa.apf@conuee.gob.mx, donde se
deben detallar los motivos por los que se desea hacer ese movimiento.

Elpemomltémicoadscritoatacmlonsecormmalabmvodadpamdatallarcaﬂaeasoypmeeder
a dar de baja la informacion del Sistema.

[ enin}
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5. Niveles de operacién
El presente Protocolo se aplicara en tres niveles de operacion:
a) Nivel ejecutivo: Operado por la Comision, la Subcomisién y los Cl.

b) Nivel administrativo/operativo: Operado por la Comision y el Funcionario Representante de la
dependencia y/o entidad.

c¢) Nivel operativo: Operado por los responsables técnicos de los inmuebles, flotas vehiculares
e instalaciones.

6. Subcomision de Uso Eficiente de la Energia

La principal funcion de la Subcomision consiste en valorar las disposiciones establecidas, coordinar y
supervisar esfuerzos, asi como evaluar la aplicacién del presente Protocolo en cada una de las dependencias
y entidades participantes.

La Subcomision estard presidida por el Director General de la Comisién y estara integrada por
representantes de las Secretarias de: Energia; de Hacienda y Crédito Pablico; de la Funciéon Publica; de
Economia; de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes; asi como de
Petroleos Mexicanos y Comisién Federal de Electricidad, con nivel minimo de Director General o Director
General Adjunto.

La Subcomisiéon debera reunirse por lo menos dos veces al afio para ser informada, por la Comision, sobre
el avance en la implementacion de los Programas Permanentes de las dependencias y entidades.

7. Comité Interno (CI)
7.1 Integracion
Cada dependencia y entidad integrara un Cl, de acuerdo a la estructura sugerida en el numeral 7.3.2

De no contar con la estructura sugerida, deberan adaptar la integracion de su Cl con la estructura de su
dependencia o entidad, conservando siempre una estructura jerarquica.

Sus funciones seran: dar de alta ante la Comision y a través del sistema, los inmuebles, las flotas
vehiculares y las instalaciones de la dependencia o entidad; designar al funcionario representante; definir las
directrices intemas; elaborar los informes y dar seguimiento a las medidas tecnolbgicas y operativas en el
aprovechamiento sustentable de la energia.

Los presidentes de cada Cl de las dependencias o entidades, informaran por escrito a la Comision de su
conformacién, bajo un formato preestablecido impreso en hojas membretadas y dirigido al Director General. El
formato estara disponible en el sitio www.conuee.gob.mx/apf.

Los funcionarios representantes deberan notificar a la Comision, via correo electronico, en un plazo no
mayor a 30 dias habiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, de la conformacion
de su Cl.

7.2 Tiempo de respuesta para el registro o actualizacién del Ci

En un plazo no mayor a 10 dias habiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la notificacion de la
integracion del Cl, la Comision enviara, via comeo electronico, un acuse de recibo al funcionario

representante.

En caso de que el Cl no reciba respuesta dentro del plazo referido, el funcionario representante deberd
solicitar informes a la Comision.

En caso de que ya exista un Ci registrado ante la Comision, el Oficial Mayor o su equivalente respectivo,
notificara al comeo electronico: programa.apf@conuee.gob.mx y de manera oficial en el formato
preestablecido, en un plazo de 30 dias habiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Protocolo, sobre la continuidad del citado Cl. De la misma manera, deberan notificar a la Comision los
cambios que se presenten en los integrantes del mismo.

7.3 Objetivo, estructura y funciones de los miembros del Cl

7.3.1 Objetivo

Establecer un sistema de gestion energética, el cual sera un esfuerzo organizado y estructurado para
conseguir la maxima eficiencia en la utilizacion de la energia; esto es, lograr un uso mas racional de la
energia, que permita reducir el consumo de la misma, sin perjuicio de la comodidad, productividad y calidad
de los servicios.

El Cl seré el encargado de establecer el sistema de gestién energética, emitir las directrices y definir a los
responsables para su aplicacion, seguimiento, evaluacion y control.

e

[l
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7.3.2 Estructura
Dependiendo de la propia estructura de la institucion, el Cl debera estar integrado por:

=  Un presidente con un nivel jerarquico dentro de la dependencia o entidad de Oficial Mayor
0 equivalente;

= Un secretario ejecutivo con nivel jerdrquico de Director de Area;
= Un asesor del Organo Intemo de Control;

- Vocales con nivel jerdrquico de Directores de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios
Generales, asi como otros funcionarios que se considere pertinentes;

- Un funcionario representante de la institucion, quien serd enlace ante la Comision con nivel
jerarquico de Director de Area, y

=  Uno o varios técnicos especializados, a cargo de los servicios generales de los inmuebles, flotas
vehiculares e instalaciones.

El Cl estara integrado por los representantes de las diferentes éareas, con la suficiente capacidad de
decision para desempefiar las funciones que les sean asignadas. En aquellos casos en que en un
departamento se agrupen diversos servicios con participacién directa en el tema energético, cada uno de ellos
tendra representacion directa en el Cl o en los grupos de trabajo que éste constituya.

Cuando la dependencia o entidad cuente con varios centros regionales o entidades del mismo sector, sera
conveniente la creacién de subcomités de uso eficiente de la energia, que reportarén sus actividades al Cl, a
través del funcionario representante.

Si un centro regional o entidad del mismo sector requiere la creacion de su propio Cl, serd necesario que
io solicite a la Comision y justifique las razones por las cuales deba ser creado.

7.3.3 Funciones

Las funciones de los miembros del Ci son:

a) Corresponde al Presidente:

= Coordinar las actividades del Cl;

- Aprobar el calendario de sesiones del Ci;

= Designar ante la Comision al funcionario representante de la institucion;
=  Emitir opinion sobre la instrumentacién de medidas y acciones del Ci;

=  Coordinar, evaluar y dar seguimiento a las propuestas, acciones y proyectos de trabajo para el
aprovechamiento sustentable de la energia;

- Definir las tareas y dictar directrices para el alcance de su Programa Permanente;

s Aprobar los servicios de consultoria que se ejecutaran para elaborar el (los) diagnostico(s)
energético(s) e implementacion de las recomendaciones derivadas del mismo, y

= Las demas que se consideren necesarias.
b) Corresponde al Secretario Ejecutivo:

=  Someter a consideracion del presidente el calendario de sesiones ordinarias y extraordinarias del Cl
y convocar a las mismas;

s Someter a consideracion del presidente el orden del dia de cada sesion;

= Someter a consideracion del Cl las propuestas de Programas Anuales de Trabajo de cada inmueble,
flota vehicular yio instalacién, que integran el Programa Permanente, asi como informar sobre el
seguimiento y evaluacion de los mismos;

° Elaborar las minutas de las sesiones del Ci;

= Dar seguimiento a los acuerdos del Cl, y

= Las demds que se deriven del Cl y del presidente.
c) Corresponde al Asesor (6rgano de vigilancia):

= Supervisar la integraciton del Cl;

=  Participar en las reuniones del Cl;

=  Vigilar, en el ambito de su competencia, la comecta aplicacién y cabal cumplimiento del presente
Protocolo, y

=  Emitir opinién sobre los informes de avances.
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d) Comresponde a los Vocales:

. Rosponsabﬂzarse.enolénﬂ:ﬂodesucompetenda.delaconactaejocudondesqugram
Permanente, a través de los Programas Anuales de Trabajo;

" Evaluar y reportar las acciones, problemética y avances de su Programa Permanente, a través de los
Programas Anuales de Trabajo;

e Somteracomiduadondelcnaspropuestasdatmbajo.y

=  Las demds que se acuerden en el Cl.

e) Corresponde al Funcionario Representante:

= Fungir como enlace ante la Comisién;

- CoordinarhalaboradénypmpmerbstgramAnualasdaTrabajoalCl;
= CoordinarlainplmnentadbndeProgm:asAmaiasdeTmba}o;

] Darsoguimientombal,mﬂemyfarma.alosﬁogmmsAnualesdeTrabajo.asloomobmwmy
cumplir el presente Protocolo;

a Nonﬁtwabsmsmnsauestémieosdelwhmebhs,mvehbubmsehstahdonesydar
segu‘mlentoaiasacﬂvidadesqueés!osmalbeny.msucaso,lasdebssubmmltésdeusoeﬁdeme

de la energia;
. Infonnarabslnmgmmsddmbsavanm.pmbbmaﬂeaymsukadosdemdaunodebs

inmeb!es.ﬂotasvehiwlamseinstaladonosy,ensucaso.debssubooﬂﬁtésdeusoeﬁdemede
la energia;

- Coordinar el reporte a esta Comision, a través del Sistema, de los Programas Anuales de Trabajo
ambﬁmpdel.demmammmbsdesusmydemavmmpwmbs;y

=  Las demas que se acuerden en el CI.

f) Corresponde al personal técnico:

=  Lainscripcion y asistencia a los cursos respectivos:

El levantamiento y transmisioén de datos a la Comision;

=  Elseguimiento a la implantacion de medidas operativas, y

- Lagmemciondehsﬁimdaavancaapmantamalﬂncbnaﬂompmsentame.

El Presidente y los Vocales autorizarén el Programa Permanente y los Programas Anuales de Trabajo
propuestos por el funcionario representante, para su posterior envio y, en su caso, aprobacion por parte de
la Comisién.

8. Operacion del Sistema via Internet

Lasdapendendasyonﬂdadaaqueyaparﬁcbanendegram. deberan notificar los cambios en la
in:mdondesucw.denohabercambios.sumﬂbadm.mdebemaommralamnsideradonde
la Comisién, un Programa Anual de Trabajo para cada uno de sus inmuebles, flotas vehiculares e

funcionario representante como al responsabie técnico respectivo (inmuebles, flota vehicular o instalaciones),
ammwemmmmmmmhmwymmammm.

Msdependamhsyenﬂdadasquepmprinemmpambenmdegm.debeﬁnmﬂﬁmﬂa
integracion de su respectivo Cl. Ademéas deberan someter a la consideracién de la Comisién un Programa
Anual de Trabajo para cada uno de sus inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones. Una vez aprobados los
Programas Anuales de Trabajo, la Comisién enviard al correo electronico del funcionario representante
tasclavesyconmmsparaeianadesusinmebles,ﬂolasvelﬂwlamylolrstalaebms. Los responsables
técnboaoonhrhconunphzoda:iﬂdiasmﬁm&as.paramal'zarlawrgadelahformdﬁnuﬁizandodave
y contrasefia proporcionada.

8.1 Uso del Sistema para altas, bajas y modificacién de informacién

NdardeallahhfmmadﬂnenolSistam.debeﬁapamoeronlapmmla un mensaje de "Registro
exitoso®, donde el Sistema le asignara automaticamente una clave y contrasefia especifica, con los datos
generales del inmueble, flota vehicular y/o instalacion. Adicionalmente, dicho mensaje serd enviado a los
oorraoseiacttbnicoedelrespmsabledelhmuable.laﬂohvehicularolainstalacionydelfundonaﬂo
representante.



Viemes 13 de enero de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Seccién) 27

El responsable del inmueble, la flota vehicular o la instalacién, tendra acceso al Sistema desde cualquier
computadora, utilizando siempre su clave y contrasefia.

Los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones dados de alta con anterioridad, no es necesario que sean
registrados nuevamente.

Pammodtﬁearodardebajahfocmciénesnooesaﬁosolidhﬂovlamoelewomooalmpmsablede
cada rubro, donde se deben detallar los motivos por los que se desea hacer ese movimiento.

El personal técnico adscrito a la Comision se comunicara a la brevedad para detallar cada caso y proceder
a dar de baja la informacion del Sistema.

9. Programas Permanentes

Las dependencias y entidades participantes deberin elaborar e implementar su Programa Permanente
que asegure el aprovechamiento sustentable de la energia en sus inmuebles, fiotas vehiculares e
instalaciones.

El Programa Permanente se debe de implementar a través de los Programas Anuales de Trabajo de cada
uno de los inmuebles, las flotas vehiculares e instalaciones con los que cuenten.

10. Programas Anuales de Trabajo

Las dependencias y entidades deberén registrar los Programas Anuales de Trabajo de cada uno de sus
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones a mas tardar el ultimo dia habil de febrero de 2012, para su
revision y, en su caso, aprobacion por parte de la Comision. Los registros se deberan de hacer a través del
Sistema, www.conuee.gob.mx/apf/.

Con el objeto de cumplir con lo establecido en los Programas Anuales de Trabajo, el Cl realizara una
evaluacion a los mismos, de forma anual, e informard sobre sus avances; de no obtener los resultados
programados, la dependencia y/o entidad debe justificar el incumplimiento en sesién del Cl y notificario
a la Comision,

11. Lineamientos especificos

Aoontinuacionseindban.mcadaumdebsmp&osestabhddosenelmcanoedelpmnb
Pmtomb(hmeﬁes.ﬂohsmhh:lwesammnu).ddetaﬂefespecﬁmaIaoperaeionyseguinimtode
cada uno de ellos.

11.1 Inmuebies

11.1.1 Definiciones especificas

=  Indice de Consumo de Energia Eléctrica (ICEE): Es la relacién entre el consumo total de energia
eléctrica facturada en un afio [kWh/afio] y la superficie construida [m?), expresada en kWh/m?afio.

*  Inmueble de oficina: Aquel edificio o conjunto de edificios ubicados en el mismo predio, destinados
para uso de oficinas pertenecientes a la Administracién Publica Federal. Si el inmueble tiene mas de
un uso (uso mixto), se clasificard como uso de oficinas cuando las areas de éstas representen mas
del 50% de la superficie total construida.

=  Inmuebie de otro uso: Aquel inmueble o conjunto de edificios que no se clasifiquen como de oficina.

. Superficie construida: Area o espacio construido, delimitado por un perimetro que tiene envolvente
estrucnmlalmnossnsummsuparbr(tedw)ymhmsamentaanlascarasbtambs(pamdes),

11.1.2 Campo de aplicacion

Apﬁeaparaaqueaosquememeneonunasupaﬂdeconwdalgualomayora1.000met'oscuadrados.
seanpmpioaoenanendanienﬁo,deusodeoﬂdmodao&ouso.emhyandoaquelosqmmmﬂanla
facturacion eléctrica con alguna institucion pablica o privada.

11.1.3 Registro de inmuebles a través del Sistema

Las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal participantes en el Programa, deben
registrar sus inmuebles de oficinas y/o de otros usos, mediante el formato especifico disponible en el Sistema
http:/Amww.conuee.gob.mx/apf/.

La informacion a solicitarse es la siguients:
1.  Nombre del inmueble.

2. Datos del responsabile del inmueble.
3. Direccidn.
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13.

14.
15.
16.
17.
18.

Estado de ocupacion (ocupado/desocupado).

Numero de personas que laboran en el mismo.

Namero de computadoras instaladas,

Horario de trabajo.

Numero de edificios comprendidos en el predio del inmueble.
Propledad del inmueble. (Gobiemo Federal/arendado).
Superficie total del terreno [m?).

- Superficie total construida [m?).

Si cuenta o no con equipo central de aire acondicionado.
a. Tipo del sistema(s) de aire acondicionado.
b. Capaddadddequipodeaimacondbbnadoespedﬁmdoantmehdasdemmgemcbn.

Taﬁfaembajohwmﬁmdwntmhdosum&mdemadmnhmFoderalde
Electricidad.

Cuenta(s) eléctrica(s).

Facturacion eléctrica del afio calendario anterior en moneda nacional.
Consumos de energia eléctrica [kWh] del afio anterior.

Demanda Maxima [kw].

Factor de potencia.

11.1.4 Programa Anual de Trabajo

Las dependencias y entidades participantes en el Programa deberan elaborar el Programa Anual de
Trabajomspmdienteamdamm:eble.ahavéadeloswalassedeﬁnirasumanualdeam.
EIngmmAnuaideTmbabparacedahmabbdebuﬁhdukbss&gubmesdmom:

Diagnéstico energético integral. El diagndstico energético integral se trata de un estudio que
induwhmhwbndddesenmﬁomrgbﬁcoddmmuebb.asimhsopomnbadesm
ahorrar energia. Todo hmbleparﬂebameenelegramadabedemroonundiagnosuco
energético integral, el cual debe incluir los siguientes puntos:

- mmm.&nmdmmwmmbumosammmm.mam.w
oombsdamsdomnwmdeenargladéwicadeunaﬂocomplm.

= Censo de equipos instalados.

= Moniwmodepaﬁnmdéaﬁcos.bebedehwkgmﬁmdemndanﬂ(wa),
consumo[kwmyfactordepotendacmmmlnlrm.Sedoberémallzarporunlapsodealmnos
unasenuna,conunpaﬂododenuemaommyora10mlnutosenpuntn(s)deaeomﬁda(s)y
msfmnmdomsdeﬁvados.Cuandodmnmdehsequlposobanmmadmessea
mmnm.dhpsodemnmmdebesersmnmmmmbbcerdmmpommmoumm
de éste.

= Eficiencia energética en los sistemas y equipos, considerar fichas técnicas.

= Potenciales de Ahorro en kWh y en porcentaje.

=  Total de consumos en kWh (Linea base).

" Pohnciatdeahormporsiatemenk\ﬂhyenmnmje

" MobasedebsmnsumsMenwtapammhardpo&n&ldeahorm.
= Catalogo de medidas a implementar para alcanzar la meta de ahoro.

s Esﬂnndondeoﬁdenchpwtedmahmmmadﬂndehsmedmspmpuesm.nndbmeuna
tabla comparativa de los sistemas optimizados, el antes y el después.

= Inversion total requerida.
= Tiempo estimado de recuperacion de la inversion.
s Estatoghdemedidas(ﬁandaTrabajo)mbssiguientesdnmaﬁos.

vl
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= Bases Técnicas. Documentacién primordial sobre los equipos, materiales, procedimientos e
informacién pamlaknﬂanzacibnydmmllodelasmdldasdeahorrodaenergia; se podran
anexar catalogos e informacién de proveedores.

=  Evaluacién econtmica.
*  Cumplimiento con la normatividad aplicable a inmuebles (Ver apartado VIii).

* Indices de eficiencia energética [kWh/afio], [KWh/m?], [kWh/persona), Densidad de Potencia
Eléctrica de Alumbrado, DPEA [W/m?], Relacién de Eficiencia de Energética, REE.

= Taﬂamsunmnmnladuu‘bdénﬁehséreasdeommmdadldenﬁﬁcadasyeldbubde
bsmanudosmkWhypesos'aslmmhmvambnmqueddaye!ﬁenmmmdo
de recuperacion.

Meta de ahorro

Lanmadeamanualsmaahmzard!ndbedemnsumdaenemiaelédﬂeademmm.

derivado del diagndstico energético integral de cada inmueble participante en el Programa, el cual
debedaseramndidoanunporbdodesaﬂosposhﬂoresalafewadeolaboradonde! j
Umwzabanmdoelmnsumépﬁm.debuémﬂmmpordebabddlndbodemmm
correspondiente.

Paraeleasodeloshmebbsquenocuenhnoonundiagndstiooenorgéﬁcoimagfalyaefec@oda
oonlaroonmameh.ianwtadeatmmanualaplbabbseréhmduccibnensumnsumdemla
de 6% respecto al consumo del afio 2011.

Acciones para generar ahorros. Deberan definirse anualmente, derivadas del diagnéstico
energéticoh:agml,bmcandoﬂcanzarenelperiododeﬁaﬂos.elpobndaldeatmroldenﬁﬁcado,y
consldemdopamsuelewbnwandomenosunaaecibndelass&ubnws:

Sustitucion de sistemas de luminacién ineficientes por eficientes.
Sustitucién de equipos acondicionadores de aire.

Analisis y correccion de fallas en las instalaciones eléctricas.
Proyecto de sustitucion de las instalaciones eléctricas.

Estudio de evaluacion para corregir el factor de potencia.
Instalacion de bancos de capacitores.
Instalacion de sistemas de control en luminacion.
Instalacion de sistemas de control en acondicionadores de aire.
Separacion de circuitos.

Sustitucion de luminarios obsoletos.
Aislamiento térmico del inmueble.

Promover el ahorro de energia con carteles alusivos.
Utilizacién de energias renovables.

Implementacion de sistemas més eficientes en elevadores.
Implemnhcbndesistemdecogmemd&n.

© © 0 000 0 0 O 0 0 0 0 O O

o mwmmmmm.mmmommmammmm.
0 Lamparas eficientes.

o Balastros.

0 Herramienta adecuada para realizar las adecuaciones o proyectos.

o0  Equipo de medicién portatil calibrado.

Los recursos financieros se deben determinar a panirdelasumaddmntoeconémiooasignadoa
cadaunadeiasacdonesseleocionamsparagenemrbsam.
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S. Sistemas de control y seguimiento. Doberﬁneatnbleoerunsistemadeeonholyseguimientodelas
awmpmmmmwmﬁrmbmmmm,mmmelsigumﬂsm:

0 Andlisis de las facturaciones eléctricas.
o Gréficas e interpretacion de las mismas.
0 Mediciones eléctricas.
0 Mediciones de niveles de lluminacion.
0 Mediciones de temperatura, humedad y velocidad del aire interior.
0 Seguimiento a las medidas operativas.
0 Monitoreo del indice de consumo de energia eléctrica.
o Reporte de las actividades realizadas y resultados.
11.1.5 Reporte de avances

informacion de la facturacion eléctrica:
o Consumos de energia [kWh/mes]
0  Demanda maxima [kW/mes]
o  Factor de potencia [valor unitario]
o  Facturacién [pesos/mes]

Para el caso del primer trimestre de cada afio, se debe ademas confirmar, actualizar o registrar, la
siguiente informacion:

0  Horario de trabajo [entrada y salida]
0  Namero de personas
o Numero de computadoras

Elmpodedeavanoapmsupuesmldelasacdonaspamgemmralmwﬁaladasmd
Programa Anual de Trabajo de cada inmueble, se debera registrar trimestraimente en el Sistema
http//www.conuee.gob.mx/apf/, conforme a las fechas establecidas en el apartado 12.1 del presente
Protocolo.

El Sistema desplegara las acciones seleccionadas en su Programa Permanente y mostrara el monto
programado, debiéndose de capturar el presupuesto ejercido en el rimestre comrespondiente.

11.1.6 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable.

MdmmymmmhmmWMmmhmmER-m1
Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales, y enviar el dictamen emitido
por una Unidad de Verificacion a la Comision, a mas tardar el dia 30 de abril de 2012,

11.2 Flotas vehiculares
11.2.1 Definiciones especificas:
®  Combustible: Es la fuente de energia necesaria para que un vehiculo automotor pueda funcionar.

L] Comroldelcmnbusﬁble:Eselpmoasoestablecidoporbsencargadosdalasﬂotasmhialares
parauevaracebohadnﬁnistachnddwnmuequesaasignaabsvahlwbsaummom
oficiales.

- Flota vehicular oficial: Conjunto de vehiculos automotores del sector plblico que, bajo la
administraciéon de un responsable, se utilizan para prestar diversos servicios de transportacion.

=  Tipo de combustible: Son las diferentes altemativas de combustibles derivados del petrdleo que, de
acuerdo con los requerimientos del fabricante, utilizan los vehiculos automotores para su comrecta
operacion.

=  Tipo de vehiculo: Caracteristicas propias de un vehiculo automotor, destinado a una funcién
especifica de transportacion.
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11.2.2 Campo de aplicacién

ApﬁcapamtodosbsvehimbsaubmotoresdalammwwanabMme,yseclasiﬁcaranportipo
de la siguiente forma:

0  Servicios publicos y operacion de programas publicos
o0 Servicios generales
0 Asignados a servidores publicos

Quedan exentos del Programa los vehiculos destinados Yy que participan, exclusivamente, en actividades
de seguridad nacional, y aquelios vehiculos ubicados en territorio fuera del pais.

11.2.3 Registro de flotas vehiculares a través del Sistema:

Las dependencias y entidades de la Administracidn Publica Federal participantes en el Programa,
debenmgmmmmmhiwhmmmmmoesmdﬁwdbmbbmds&m
hitp://ww.conuee.gob.mx/apf/,

La informacién a solicitarse es la siguiente:

1. Nombre de la dependencia o entidad.

2.  Unidad Administrativa (asignacion de la fiota).

3.  Ubicaci6n/direccion.

4. Nombre y cargo del funcionario responsable de la fiota.

5. Modalidad de adquisicion de la flota: nimero de vehiculos propios y arrendados.
6. Tipo de Servicio.

7. Numero de Unidades.

8. Tipos de combustibles que utilizan.

11.2.4 Programa Anual de Trabajo

Las dependencias y entidades participantes en e! Programa deberan elaborar el Programa Anual de
Trabajoomesmmhmgacadamm.ahavésdebswabssedeﬁnﬁwmmmahm.
ElProgramAnuaIdeTrabajoparacadaﬂMavehbulardeberahcurbsslguiamscmooebmenms:

1.  Diagnéstico energético integral.

Eldiagn&ﬂoomrgéﬂooimegmlseh'atadeunesmdioqueinduyalacaracteﬂzadbndeiparque
vehicular, la problemética mas frecuente, asi como las oportunidades para ahorrar combustible. Toda
flota vehicular participante en el Programa debe de contar con un diagndstico energético integral, el
cual debe incluir los siguientes puntos:

1. Antecedentes.
2. Datos basicos de la flota vehicular.

3 Tdﬂdaconsumsdemﬂmsﬁbbendaﬁobase,mpmﬁomlﬁosydﬁem%owﬁpode
combustible y tipo de vehiculo.

Sistema para la recopilacion de informacién de la operacién de las flotas vehiculares.

Poﬁencbldearmnn.enﬁu'osyenpommaje,paraiossigubnmsaﬂosposteﬁoresala
elaboraci6n del diagnéstico.

Aﬁobasedebsoonsumtomadosenmmapamevamarelpomdaldeahom.

Catﬂhgodenwdhasaknplemntarpamalcanwdpdemhlyplandeacdénmbs
proximos 5 afios.

8. Emmmmunnmmmmwmm.hwmdolalmbnm
y beneficios esperados tanto econdmicos como en ahorro de combustible.

9. Datosdelaopemciénporﬁpodevehiwloehdbedoresdaeﬁdenda(kibmeb'osporlitm).

10. Informacién complementaria (entregar en anexos: calculos, desamolios, tablas, gréficas,
fotografias, etc.).

uls
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5.

Meta de ahorro

La meta de ahomo anual debe de ser definida con base en el polencial de ahorro determinado en el
diagndstico energético integral de cada flota vehicular participante en el Programa, el cual debe de
ser atendido en un periodo de 5 afios posteriores a la fecha de elaboracién del diagnéstico. Una vez
aicmzedoalmnsunwdpﬁm.debertmanlmmpordebajodﬂmdioedemaremia
correspondiente.

Paraelcasodelasﬂohsvehmmquemwmtenconundhgnﬁsucoenmgéﬂooinm.Iame@a
de ahorro anual aplicable sera la reduccién en su consumo de combustible de un 6% respecto al
consumo del afio 2011.

Adbbndnnmeyconlahtandéndawmarmnunpadrbnmbudevemmamm
pamcbamesmdegmm.hComisbnsdmmuasdepondombsymﬁdadesdemmdebs
damsdewhiwhsamm.uimmdebemmamdemmmm, para lo
e;mthonisbnhabajaﬁdkedammaconlasdependendasymﬁdades.al‘mdafacilitsryagiizar
el envio de la misma.

Acciones para generar ahorros. Deberan definirse anualmente, derivadas del diagnéstico
energético integral, buscando aicanzar en el periodo de 5 afios, el potencial de ahorro identificado.

Recursos. En cuanto a recursos humanos, se debera definir el nimero de personas que participan
en la implementacién del Programa Anual de Trabajo y a que 4rea pertenecen, también se deberan
de identificar los recursos financieros y los recursos materiales con los que se cuentan. Los recursos
ﬂnandemssedetemﬂnaréndalasmnadalmtoeoonénﬂooaaignadoamdaunadelasacdoms
seleccionadas para generar los ahorros.

SIstemasdemudysegahbnh.DMnaMewmshhmdemn&dysegumﬁenmmhs
acciones seleccionadas y la meta indicada.

11.2.5 Reporte de avances

Todas las fiotas vehiculares participantes deberan reportar sus consumos de combustibles trimestralmente
en las fechas establecidas en el apartado 12.1 dolpreomteProtoooloydeberénpropordonarlasiguiom
informacion:

Consumo de combustible de la fiota [litros/mes].

Distancia recorrida diferenciado por tipo de vehiculo [kildmetros/mes].
Facturacion del combustible [pesos/mes).

o Facturacién por concepto de mantenimiento [pesos/mes].

o o o

El memmmmmmm.mhmmwndemmﬂmdeﬁmas para
generar los ahorros sefialados en el Programa Anual de Trabajo de cada fiota vehicular, se deberd registrar
trimestraimente en el Sistema http//www.conuee.gob.mx/apf/, conforme a las fechas establecidas en el
apartado 12.1 del presente Protocolo.

11.3 instalaciones
11.3.1 Definiciones especificas

Combustible: Material 0 materiales que al arder producen energia manifestada en calor, los cuales
pueden ser sdlido, liquido o gas.

Inﬁm&mwmodemmh:&hmbdénddmumdemrgla(wnbustbbao
electricidad), entre la actividad especifica o sustantiva de la instalacion o el equipo.

Eficiencia térmica de operacion: Representada en porcentaje, es la relacidn de la cantidad de
ensmiaqueseuamformoaprovechapormmmontralaeenﬂcaddeenergiaquees
suministrada por un combustible.

Hospital:Semﬁendepmhospnaldedmdoendwdseatbndeabsenfemm,pampmpomar

el diagndstico y tratamiento que necesitan. No se deben reportar aquellos inmuebles constituidos
como clinicas de medicina familiar.

InMadén:CenﬁodeUabejomdwalsehmaeabopmesoshﬂusﬁh&esodesaMdos,
dedba&sahpm&wbndamrgﬁbos,handamaciﬂndehmhuqmpﬂmmbmnﬂmdﬂn
médicaaMdmosyquewentanconsiatanmdecombusﬂbndemmﬂhs.

Instalaciones industriales de la APF: Se refiere a aquellas instalaciones dependientes de la

Administracion Pablica Federal que tengan como actividad sustantiva la produccion de un bien
0 servicio.

ulb
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s Linea Base: Linea de tendencia o de uso minimo del indicador de consumo de energia operando a
diferentes niveles de produccion de la Instalacién.

*=  Potenciales de Ahorro de Energia: Eselmaaladodeoompararelindioedeconsumdaenergia
dehmmammmvmmmmhsmmwmmm
de una instalacion, sistema o equipo.

*  Sistema de combustién: Uno 0 mas equipos que al quemar combustible genera energia calorifica
para proporcionar calentamiento directo o energia motriz para rodar equipo mecanico. Para efectos
del Programa los sistemas de combustion se clasificaran en:

o Calderas

o Calentadores a fuego directo

0 Turbinasagas,y

0 Motores de combustién interna
11.3.2 Campo de aplicacion

&amammmmmmmPammmyMqu
Electricidad, asi como a las instalaciones industriales de la Administracién Publica Federal, entre los cuales
seinduyenbshospwes.Secomidamnenloesiguiem“dossisbm:

1. SistemaTémiou:ensusoquiposdacombusﬂbn.hnaMesﬂjasparae!calenlanﬂentodeconbntas.
moducdbndevapwohnmmoﬂizygemraciﬁndemergiaeﬂcﬁmdehmmﬁnuasnm
diferentes procesos; y

2. smmEMm:SerdbmahmmiammmeFanumgmmmdmum
de los equipos y sistemas de cada instalacién.

11.3.3 Registro de las instalaciones de nuevo ingreso en el Sistema

Lasdependondasymﬁdadesdoberénenviarala%nisbnelltstadodelashs!ahcjoneshdusﬂ‘desquo
quedattnlmcrltosenolProgram.asloomolasaplimdo:mpresupuostalesylospmyactosendesanoloo
por realizar, para el aprovechamiento sustentable de la energia, mediante un comunicado debidamente
firmado por el funcionario representante de la dependencia o entidad.

Adicionaimente las dependencias y entidades deberan registrar sus instalaciones en el Sistema,
mmmunmmmmamdhmmmhsmimdimmm
hitp://www.conuee.gob.mx/wh/CONAE/CONA_instalaciones_apf.

La informacion a solicitarse es la siguiente:
¢  Ubicacion de la instalacion
o Datos del responsable de la instalacion

11.3.4 Programa Anual de Trabajo

Las dependencias y entidades participantes en el Programa deberan elaborar el Programa Anual de
Tmbajocormspmdientaamdamtalaebn,atrwésdeioswalessedeﬁnkalamanuafdeahompam
cada dependencia o entidad.

El Programa Anual de Trabajo para cada instalacion debera incluir los siguientes cinco elementos:
1. Diagnésticos energéticos integrales. Se trata de un estudio que incluye, entre otros, la

nesnateweanidn do lae anmncommnn annenkilans da dan inedalaalaman mar aemanan mel e al e P PN |

ul?
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MEDICIONES ELECTRICAS DE
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Medicion 7 dias

ficas que se establecieron como

El formato de medicién es Gnicamente para las
pricritarias para el reporte ejecutivo, por lo cual inicamente se realizara el vaciado de
las mediciones.

Vaciado

En esta hoja se realizara el vaciado de los datos recabados estos datos representan
mediciones realizadas para 24 horas /7 dias, en un periodo de 5 minutos.

Formateo

En esta hoja se vinculan los datos vaciados en la hoja anterior, por lo cual no se
requiere de ninglin movimiento.

Las hojas subsecuentes corresponden a las graficas que ya contaran con un formato
por lo cual inicamente se copiaran al reporte ejecutivo en turno.

.18
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Medicion de parametros eléctricos

Para conocer el comportamiento energético y de parametros eléctricos en las
instalaciones, se realizé una medicion global con un analizador de redes eléctricas portatil
el cual fue conectado en el tablero principal de distribucién del edificio para abarcar el
global en la Comisién Nacional de Arbitraje Médico.

A continuacion se muestra los principales parametros medidos, los valores obtenidos, asi
como su analisis.

Tabla: Resumen de informacién en medicién de pardmetros eléctricos.

i

| Instalacion Comisién Nacional de Arbitraje Médico
|

Analizador de redes Marca Circutor Modelo "

Caracteristicas del analizador ikt

! Potencia aparente [kVA]
| Potencia activa (kW]
Voltaje [V]
Corriente [A]
Factor de potencia [%]
Energia [kWh]

Parametros a analizar

Medicion de parametros eléctricos.

Tension y Corriente de linea.

La tensibn promedio es de 229.49 V durante el periodo de medicion. La tensién
ideal es 220 V, la tolerancia recomendable para garantizar los requerimientos
de los equipos es de +10% recordando que estas mediciones corresponden al
punto fuente tablero principal de distribucidon del edificio.



Multigrafico: Tensién de lineas periodo de medicién:

-
w

Tensién Tension de lineas (V)

264 Tension L1 - L2 (V) Tensién L2 - L3 (V)
280 Tension L3 - L1 (V) — - -VIiiminf 198

e — -« +Vlim sup 242 ———Vnom 220

18/04/2013 19/04/2013 20/04/2013 21/04/2013 22/04/2013

La corriente promedio de las tres lineas va de 0.00 a 294 [A] con respecto a
los valores medidos en el periodo. El registro refleja un patron similar durante
los dias que se realizd la medicion.





