
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad Acido Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

01-oct-16

02-oct-16

03-oct-16

04-oct-16

05-oct-16

06-oct-16

07-oct-16

08-oct-16

09-oct-16

10-oct-16

11-oct-16

12-oct-16

13-oct-16

14-oct-16

15-oct-16

16-oct-16

17-oct-16

18-oct-16

19-oct-16

20-oct-16

21-oct-16

23-oct-16

26-oct-16

27-oct-16

Valor                   

Prom/ Día       

MJ/m3

35.405

35.602

35.483

35.594

35.238

35.868

35.969

35.241

35.079

35.320

35.272

35.274

35.572

35.239

35.814

35.773

35.036

35.571

35.956

36.156

36.147

35.824

36.162

36.105

KM-100

KM-100

23-oct-16

Punto de Inyección

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

11-oct-16

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

27-oct-16 KM-100

02-oct-16

03-oct-16

KM-100

KM-100

01-oct-16

KM-100

KM-100

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

26-oct-16 KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

17-oct-16

18-oct-16

09-oct-16

10-oct-16

04-oct-16

05-oct-16

06-oct-16

07-oct-16

08-oct-16

KM-100

KM-100

KM-100

12-oct-16

13-oct-16

21-oct-16

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

KM-100

14-oct-16

15-oct-16

16-oct-16

19-oct-16

20-oct-16



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

01-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.405

09:00:00 35.339
10:00:00 35.324
11:00:00 35.324
12:00:00 35.324
13:00:00 35.505
14:00:00 35.548
15:00:00 35.535
16:00:00 35.589
17:00:00 35.529
18:00:00 35.376
19:00:00 35.398
20:00:00 35.495
21:00:00 35.561
22:00:00 35.424
23:00:00 35.378
00:00:00 35.297
01:00:00 35.418
02:00:00 35.364
03:00:00 35.320
04:00:00 35.308
05:00:00 35.374
06:00:00 35.398
07:00:00 35.215
08:00:00 35.375

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

01-oct-16 KM-100

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

KM-100



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

02-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.602

09:00:00 35.340
10:00:00 35.464
11:00:00 35.404
12:00:00 35.326
13:00:00 35.395
14:00:00 35.480
15:00:00 35.571
16:00:00 35.597
17:00:00 35.575
18:00:00 35.618
19:00:00 35.532
20:00:00 35.490
21:00:00 35.636
22:00:00 35.689
23:00:00 35.727
00:00:00 35.915
01:00:00 35.953
02:00:00 36.009
03:00:00 36.088
04:00:00 36.173
05:00:00 35.358
06:00:00 35.360
07:00:00 35.406
08:00:00 35.347

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

02-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

03-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.483

09:00:00 35.597
10:00:00 35.668
11:00:00 35.683
12:00:00 35.582
13:00:00 35.586
14:00:00 35.580
15:00:00 35.600
16:00:00 35.569
17:00:00 35.582
18:00:00 35.443
19:00:00 35.353
20:00:00 35.326
21:00:00 35.260
22:00:00 35.227
23:00:00 35.203
00:00:00 35.164
01:00:00 35.140
02:00:00 35.102
03:00:00 35.030
04:00:00 35.073
05:00:00 36.189
06:00:00 36.134
07:00:00 35.791
08:00:00 35.718

03-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

04-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.594

09:00:00 35.180
10:00:00 35.155
11:00:00 35.164
12:00:00 35.212
13:00:00 35.331
14:00:00 35.837
19:00:00 35.450
20:00:00 35.431
21:00:00 35.457
22:00:00 35.355
23:00:00 35.366
00:00:00 35.383
01:00:00 35.443
02:00:00 35.422
03:00:00 35.370
04:00:00 35.356
05:00:00 35.170
06:00:00 35.221
07:00:00 35.272
08:00:00 35.153

04-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

05-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.238

09:00:00 35.183
10:00:00 35.151
11:00:00 35.423
12:00:00 35.239
13:00:00 35.275
14:00:00 35.232
15:00:00 35.423
16:00:00 35.293
17:00:00 35.236
18:00:00 35.176
19:00:00 35.178
20:00:00 35.104
21:00:00 35.157
22:00:00 35.108
23:00:00 35.173
00:00:00 35.232
01:00:00 35.200
02:00:00 35.185
03:00:00 35.225
04:00:00 35.286
05:00:00 35.416
06:00:00 35.286
07:00:00 35.269
08:00:00 35.256

05-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

06-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.868

09:00:00 35.194
10:00:00 35.091
11:00:00 35.107
15:00:00 35.886
16:00:00 35.990
17:00:00 36.065
18:00:00 36.048
19:00:00 36.191
20:00:00 36.040
21:00:00 35.667
22:00:00 35.775
23:00:00 35.975
00:00:00 36.107
05:00:00 35.228
06:00:00 35.154
07:00:00 35.117
08:00:00 35.194

06-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

07-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.969

09:00:00 36.259
14:00:00 36.276
15:00:00 36.016
16:00:00 35.743
17:00:00 35.549
18:00:00 35.524
19:00:00 35.646
20:00:00 35.589
21:00:00 35.589
22:00:00 35.601
23:00:00 35.757
00:00:00 35.641
01:00:00 35.588
02:00:00 35.506
03:00:00 35.587
04:00:00 35.636
08:00:00 36.207

07-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

08-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.241

09:00:00 35.164
10:00:00 35.099
11:00:00 35.583
12:00:00 34.984
13:00:00 35.083
14:00:00 35.276
15:00:00 35.256
16:00:00 35.317
17:00:00 35.318
18:00:00 35.272
19:00:00 35.253
20:00:00 35.169
21:00:00 35.141
22:00:00 35.053
23:00:00 35.036
00:00:00 34.989
01:00:00 35.088
02:00:00 35.142
03:00:00 35.104
04:00:00 34.984
05:00:00 35.504
06:00:00 35.589
07:00:00 35.673
08:00:00 35.715

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

08-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

09-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.079

09:00:00 35.048
10:00:00 35.182
11:00:00 35.123
12:00:00 35.084
13:00:00 35.120
14:00:00 35.219
15:00:00 35.177
16:00:00 35.046
17:00:00 35.050
18:00:00 35.885
19:00:00 35.015
20:00:00 34.929
21:00:00 34.934
22:00:00 34.925
23:00:00 34.947
00:00:00 34.985
01:00:00 35.005
02:00:00 35.052
03:00:00 35.182
04:00:00 35.213
05:00:00 34.950
06:00:00 34.896
07:00:00 34.937
08:00:00 34.989

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

09-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

10-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.320

09:00:00 35.181
10:00:00 35.250
11:00:00 35.233
12:00:00 35.070
13:00:00 35.100
14:00:00 35.001
15:00:00 35.045
16:00:00 34.929
17:00:00 36.724
18:00:00 35.651
19:00:00 35.151
20:00:00 35.129
21:00:00 35.823
22:00:00 35.800
23:00:00 35.394
00:00:00 35.284
01:00:00 35.366
02:00:00 35.238
03:00:00 35.222
04:00:00 35.191
05:00:00 35.184
06:00:00 35.155
07:00:00 35.187
08:00:00 35.381

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

10-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

11-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.272

09:00:00 35.355
10:00:00 35.314
11:00:00 35.253
12:00:00 35.287
13:00:00 35.300
14:00:00 35.435
15:00:00 35.344
16:00:00 35.241
17:00:00 35.331
18:00:00 35.392
19:00:00 35.323
20:00:00 35.323
21:00:00 35.325
22:00:00 35.242
23:00:00 35.262
00:00:00 35.247
01:00:00 35.183
02:00:00 35.154
03:00:00 35.064
04:00:00 34.976
05:00:00 35.221
06:00:00 35.300
07:00:00 35.326
08:00:00 35.325

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

11-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

12-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.274

09:00:00 35.055
10:00:00 34.958
11:00:00 35.012
12:00:00 35.761
13:00:00 36.100
14:00:00 35.063
15:00:00 35.061
16:00:00 35.080
17:00:00 35.013
18:00:00 35.080
19:00:00 35.049
20:00:00 35.020
21:00:00 35.034
22:00:00 35.118
23:00:00 35.164
00:00:00 35.185
03:00:00 35.161
04:00:00 35.208
05:00:00 35.041
06:00:00 34.894
07:00:00 35.024
08:00:00 35.224

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

12-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

13-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.572

09:00:00 35.177
10:00:00 35.233
11:00:00 35.349
12:00:00 35.696
13:00:00 36.341
14:00:00 36.402
15:00:00 36.548
16:00:00 35.411
17:00:00 35.132
18:00:00 35.434
19:00:00 35.412
20:00:00 35.358
21:00:00 35.576
22:00:00 35.546
23:00:00 35.663
00:00:00 35.610
01:00:00 35.590
02:00:00 35.506
03:00:00 35.869
04:00:00 35.802
05:00:00 35.248
06:00:00 35.301
07:00:00 35.303
08:00:00 35.214

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

13-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

14-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.239

09:00:00 35.370
10:00:00 35.196
11:00:00 35.227
12:00:00 35.208
13:00:00 35.298
14:00:00 35.251
15:00:00 35.274
16:00:00 35.203
17:00:00 35.321
18:00:00 35.182
19:00:00 35.090
20:00:00 35.001
21:00:00 35.113
22:00:00 35.088
23:00:00 35.140
00:00:00 35.076
01:00:00 35.034
02:00:00 35.135
03:00:00 35.105
04:00:00 35.077
05:00:00 35.770
06:00:00 35.586
07:00:00 35.631
08:00:00 35.356

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

14-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

15-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.814

09:00:00 35.531
10:00:00 35.580
11:00:00 35.586
12:00:00 35.627
13:00:00 35.647
14:00:00 35.667
15:00:00 35.688
16:00:00 35.624
17:00:00 35.646
18:00:00 35.576
19:00:00 35.581
20:00:00 35.542
03:00:00 36.265
04:00:00 36.194
05:00:00 35.087
06:00:00 35.230
07:00:00 35.388
08:00:00 35.439

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

15-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

16-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.773

15:00:00 36.287
16:00:00 35.319
17:00:00 35.257
18:00:00 35.173
19:00:00 35.116
20:00:00 35.134
21:00:00 35.100
22:00:00 35.104
23:00:00 35.116
00:00:00 35.134
01:00:00 35.022
02:00:00 35.002
03:00:00 34.860
04:00:00 34.840
05:00:00 36.152
06:00:00 36.251
07:00:00 36.205
08:00:00 36.153

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

16-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

17-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.036

09:00:00 34.662
10:00:00 34.558
11:00:00 35.455
12:00:00 35.507
13:00:00 35.446
14:00:00 35.361
15:00:00 34.943
16:00:00 34.963
17:00:00 35.187
18:00:00 34.958
19:00:00 34.937
20:00:00 35.074
21:00:00 35.103
22:00:00 35.033
23:00:00 35.030
00:00:00 35.080
01:00:00 35.183
02:00:00 35.153
03:00:00 35.051
04:00:00 35.147
05:00:00 34.849
06:00:00 34.775
07:00:00 34.693
08:00:00 34.704

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

17-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

18-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.571

09:00:00 35.148
10:00:00 35.828
11:00:00 35.835
12:00:00 35.878
13:00:00 35.611
14:00:00 34.889
15:00:00 35.739
16:00:00 35.604
17:00:00 35.452
18:00:00 35.383
19:00:00 35.414
20:00:00 35.871
21:00:00 35.964
22:00:00 35.797
23:00:00 35.548
00:00:00 35.832
01:00:00 35.734
02:00:00 35.733
03:00:00 35.805
04:00:00 35.741
05:00:00 35.202
06:00:00 35.399
07:00:00 35.195
08:00:00 35.096

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

18-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

19-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.956

09:00:00 35.777
10:00:00 35.895
11:00:00 35.749
12:00:00 36.087
13:00:00 36.007
14:00:00 35.989
15:00:00 35.818
16:00:00 36.148
19:00:00 36.109
20:00:00 36.158
21:00:00 36.169
22:00:00 36.171
23:00:00 35.891
00:00:00 35.916
01:00:00 36.088
02:00:00 36.103
03:00:00 35.798
04:00:00 35.538
05:00:00 35.729
06:00:00 35.699
07:00:00 35.623
08:00:00 35.443

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

19-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

20-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

36.156

09:00:00 36.173
10:00:00 36.201
11:00:00 36.284
13:00:00 36.215
14:00:00 36.111
15:00:00 36.000
16:00:00 35.695
18:00:00 35.910
19:00:00 36.286
20:00:00 36.219
21:00:00 36.078
22:00:00 35.892
23:00:00 35.930
02:00:00 36.090
03:00:00 36.130
04:00:00 36.131
05:00:00 36.012
06:00:00 36.167
07:00:00 36.189
08:00:00 36.168

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

20-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

21-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

36.147

12:00:00 36.259
13:00:00 36.231
15:00:00 36.290
16:00:00 36.155
17:00:00 36.037
18:00:00 36.092
19:00:00 36.052
20:00:00 36.095
21:00:00 35.788
22:00:00 35.930
23:00:00 36.049
00:00:00 35.857
01:00:00 36.054
02:00:00 36.182
03:00:00 36.228
04:00:00 36.167
05:00:00 36.126
06:00:00 35.988
07:00:00 35.988

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

21-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

23-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

35.824

10:00:00 35.182
11:00:00 35.123
12:00:00 35.084
13:00:00 35.120
14:00:00 35.219
15:00:00 35.045
16:00:00 34.929
18:00:00 35.651
19:00:00 35.151
20:00:00 35.001
21:00:00 35.113
22:00:00 35.088
23:00:00 35.140
00:00:00 35.076

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

23-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

26-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

36.162

09:00:00 36.227
10:00:00 36.294
22:00:00 35.926
23:00:00 35.528
00:00:00 35.897
01:00:00 36.175
02:00:00 35.974
03:00:00 35.610
04:00:00 35.770
05:00:00 35.192
06:00:00 35.476
07:00:00 35.727
08:00:00 36.084

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

26-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3



PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN: ZONA: SUR

Metano Etano N2 CO2 Total de Inertes Poder Calorífico Índice de Woobe 
Temperatura de 

Rocío
Humedad

Acido 

Sulfhídrico

% VOL % VOL % VOL % VOL % VOL MJoules /m3 MJoules /m3               K (°C) mg/m3 mg/m3

NORMA ( 83 ) NORMA ( 11 ) NORMA ( 8 ) NORMA ( 3 ) NORMA ( 8 )
NORMA                      

(36,30 - 43,60 )

NORMA                         

(46,20 - 53,20 )

NORMA                        

( 271,15 (-2) )

NORMA               

( 110 )

NORMA                          

( 6 )

% C1 % C2 N2 CO2 CO2+N2 Poder Calorífico                                                                                                                                                                                                                                               I.  Wobbe                                                                                                                                                                                                                                                      HCDP H2O H2S

Fecha de Flujo                  

Fuera de 

Especificación

27-oct-16

Valor                   

Prom/ Día                

MJ/m3

36.105

09:00:00 36.082
10:00:00 35.809
11:00:00 35.960
12:00:00 36.069
13:00:00 36.005
14:00:00 36.003
15:00:00 36.123
16:00:00 35.879
17:00:00 35.702
18:00:00 35.637
19:00:00 35.821
20:00:00 36.067
21:00:00 36.012
22:00:00 35.954
23:00:00 36.202
05:00:00 35.750
06:00:00 35.916
07:00:00 35.945
08:00:00 35.963

Fecha de Flujo                  

Fuera de Especificación
Punto de Inyección

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

 Lugar  donde se registró el inclumplimiento

KM-100

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

27-oct-16 KM-100

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES

DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora
PC                                             

Prom/ Hora                                          

MJ/m3


