ACUERDO por el que se da a conocer el formato tnico de Reporte Técnico Tipo C (Instalacion) -Distribuciéon de
gas licuado de petréleo mediante planta de distribucion, aplicable al procedimiento para la supervision y vigilancia
de las normas oficiales mexicanas en materia de petroliferos, gas licuado de petréleo y gas natural, sujetas a la
observancia por parte de los regulados titulares de los permisos de transporte por medios distintos a ductos de gas
licuado de petréleo, asi como de distribucion y expendio al publico de petroliferos, gas licuado de petréleo y gas
natural.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.- Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente.

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL FORMATO UNICO DE REPORTE TECNICO TIPO C
(INSTALACION) -DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO MEDIANTE PLANTA DE DISTRIBUCION,
APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS
EN MATERIA DE PETROLIFEROS, GAS LICUADO DE PETROLEO Y GAS NATURAL, SUJETAS A LA OBSERVANCIA
POR PARTE DE LOS REGULADOS TITULARES DE LOS PERMISOS DE TRANSPORTE POR MEDIOS DISTINTOS A
DUCTOS DE GAS LICUADO DE PETROLEO, ASi COMO DE DISTRIBUCION Y EXPENDIO AL PUBLICO DE
PETROLIFEROS, GAS LICUADO DE PETROLEO Y GAS NATURAL.

CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ-FUNES, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en lo
dispuesto por el articulo Décimo Noveno Transitorio, segundo parrafo, del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de
Energia, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de diciembre de 2013; 10., 20., 17, 26 y 32 Bis,
fraccion 1ll, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 10. y 40., de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 10., 30., fracciones Xl, inciso d, 50., fracciones Ill, XXl y XXX, 27, 31, fracciones
I, Il'y VIII, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos; 84, fraccion XX, 95, 129 y 131, de la Ley de Hidrocarburos; 10., 20., fraccién I, 88 y 89,
de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion; 97, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacioén; 10., 20., fraccion XXXI, inciso d) y segundo parrafo, 50., fraccion |, 41, 42, 43, fraccién VIIl, y
45 Bis, del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 10., 20., 30.,
fracciones | y XLVII, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se emite el siguiente:

CONSIDERANDO

Que el 20 de diciembre de 2013, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion, el Decreto por el que se
Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en
Materia de Energia, cuyo Transitorio Decimonoveno ordend crear a la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Que con fecha 11 de agosto de 2014, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion se llevo a
cabo la publicacion de las Leyes secundarias de la Reforma Energética, entre las que se expidio la Ley de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuyo
objeto establecido en su articulo 1, fue la creacién de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 6rgano administrativo desconcentrado de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomia técnica y de gestion, que tiene por objeto
la proteccion de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos supervisando
entre otras, la seguridad industrial y operativa de las actividades del sector.

Que el 22 de octubre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SESH-2014, Plantas de distribucion de Gas L.P. Disefio, construcciéon y condiciones
seguras en su operacion.

Que el 31 de octubre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el Reglamento Interior de
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en
el que quedod establecido que la Agencia tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los
asuntos que le encomiende la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio



Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos y demas ordenamientos aplicables en materia de
seguridad industrial, operativa y proteccion al medio ambiente del sector.

Que el 30 de enero de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el ACUERDO por el que
se sustituye el formato unico de Reporte Técnico Tipo E aplicable al procedimiento para la evaluacién de la
conformidad general para llevar a cabo la verificacion de seguimiento de las normas oficiales mexicanas en
materia de gas L.P., sujetas a la observancia por parte de permisionarios de transporte, almacenamiento y
distribucion de gas licuado de petréleo.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, entré en funciones el 02 de marzo de 2015, conforme a lo previsto en el Primero Transitorio de
su Reglamento Interior y derivado de los ordenamientos legales y reglamentarios citados anteriormente, la
Agencia realiza funciones de supervision, inspeccién y verificacion en materia de seguridad industrial,
operativa y proteccioén al ambiente en el Sector Hidrocarburos.

Que con fecha 3 de abril de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el PROCEDIMIENTO
para la supervision y vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Petroliferos, Gas Licuado de
Petréleo y Gas Natural, sujetas a la observancia por parte de los regulados titulares de los permisos de
Transporte por medios distintos a ductos de Gas Licuado de Petroleo, asi como de Distribucion y Expendio al
Publico de Petroliferos, Gas Licuado de Petréleo y Gas Natural.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 5.2.2 y Cuarto Transitorio del PROCEDIMIENTO para la
supervision y vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Petroliferos, Gas Licuado de
Petroleo y Gas Natural, sujetas a la observancia por parte de los regulados titulares de los permisos de
Transporte por medios distintos a ductos de Gas Licuado de Petréleo, asi como de Distribuciéon y Expendio al
Publico de Petroliferos, Gas Licuado de Petréleo y Gas Natural, publicado el 3 de abril de 2018, en el Diario
Oficial de la Federacion, corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, la publicacién del formato tnico de REPORTE TECNICO TIPO C
(INSTALACION) -DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO MEDIANTE PLANTA DE
DISTRIBUCION.

Por lo anterior, se expide el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Para conocimiento de los regulados titulares de los permisos de distribucién de gas licuado de
petrdleo mediante planta de distribucién y de las unidades de verificacion acreditadas y aprobadas conforme a
la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014, Plantas
de distribucion de Gas L.P. Disefio, construccién y condiciones seguras en su operacion.

SEGUNDO. El formato Gnico de REPORTE TECNICO TIPO C (INSTALACION) -DISTRIBUCION DE GAS
LICUADO DE PETROLEO MEDIANTE PLANTA DE DISTRIBUCION, se encuentra en el Anexo del presente
Acuerdo y el estricto apego al mismo para los fines requeridos es responsabilidad de las unidades de
verificacidon correspondientes.

TERCERO. Para la interpretacion y aplicacion del presente ACUERDO vy del formato unico de REPORTE
TECNICO TIPO C (INSTALACION) -DISTRIBUCION DE GAS LICUADO DE PETROLEO MEDIANTE
PLANTA DE DISTRIBUCION, debera atenderse a lo previsto en el PROCEDIMIENTO para la supervision y
vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Petroliferos, Gas Licuado de Petréleo y Gas
Natural, sujetas a la observancia por parte de los regulados titulares de los permisos de Transporte por
medios distintos a ductos de Gas Licuado de Petréleo, asi como de Distribucion y Expendio al Publico de
Petroliferos, Gas Licuado de Petréleo y Gas Natural, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 03 de
abril de 2018 y al PROGRAMA de Supervision que para tal efecto publique la Agencia anualmente en el Diario
Oficial de la Federacion.

TRANSITORIOS

Primero. - El presente Acuerdo entrara en vigor al dia habil siguiente al de su fecha de publicacion en el
Diario Oficial de la Federacion.

Segundo.- Se abroga el ACUERDO por el que se sustituye el formato unico de Reporte Técnico Tipo E
aplicable al procedimiento para la evaluacion de la conformidad general para llevar a cabo la verificaciéon de
seguimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de gas L.P., sujetas a la observancia por parte de
permisionarios de transporte, almacenamiento y distribucion de gas licuado de petréleo, publicado por la
Secretaria de Energia el 30 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federacion.



Ciudad de México, a los trece dias del mes de noviembre de dos mil dieciocho.- El Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos
Salvador de Regules Ruiz-Funes.- Rubrica.

Agencia Macional de Seguridad Industrial y de Proteccign al Medio Ambiente del Sector Hidrecarburos
Unidad de Supervisian, Inspaceion v Vigilancia Industrial

Reparte Técnice Tipo C {Instalacian)
Distribucién de gas licuado de petrdles madianta planta de distribucion

Homoclave del formaio Fecha de pubbcacian del formate en el DOF
FF-ASE & -xxx |

Lugar de soficiud Facha de solicilud

o

Reporte {écnico nimero

wcDPD=x! conldmers UWSELP>» <<nlmers consecutive de repartes> | cofacha de elaberacidn del reparte (dd-rim-aaaa)e=

Declaracidn bajo protesta de la unidad de verificacion

<<Mombre, razén o deneminacion social de la unidad de werlficacion==, unided de verificaclon en matena de Gas Likusdo de Petroleo,
acreditada y aprobada en la Momma Dficlal Mezxicana MOM-001-5ESH-2014, en los terminos de la Ley Federal sobre Metralogla y Momalizacion,
can nimend de registro UWSELP cenimers UVSELP de la unidad de werificacion>> con domicilio &n, <<domicilio de |a unidad de
verlficacion®> y en pleno conoomiento de lo dispuasto en les articules 116 y 118 de la Ley Fadearal sobre Metrologia y Mormalizacidn, manifieste

bapo profesta de decir vardad Io Skpulante:

Cion fecha <<fecha en la que se realizé la visita de verificacién (dd-mm-aaaal=> me constitui en |a instalacian ubicada en <<domicilic de la
planta de distribuclén== y con coordenadas decmales o sexagesimales sproximadss <<coordenadas=> propeedad de la empresa <<nombre,
deneminacién o razén social del titular del permiso de distribucién de Gas LP.>> con Hilula de permisa CRE <<ndmero del titule de permiso
correspondiente>> a elecio de realizar un aclo de verilicacion de sequirrento de la planta de distribucion de Gas Licuada de Petrsieo, abjela del
parmiso referide en términes de lo dispuesto en el Procedimiente para e Supardsion y Viglancia de las Mormas Oficiales Mexicanas an mataria
de Petroliferas, Gas Licuado de Petrdleo y Gas Matural, sujetas & la observancia par pare de los regulados biulares de log permisos de Transporte
por medios distintos & ductes de Gas Licuede de Petrales, agl como de Distribucidn y Expendio al PObkco de Petraliferos, Gas Licuado de Petrdleg
y Gas Matural, publicado en &l Diaria Ofical G la Fedéracdn 03 de abril de 2018, curvas resulladas san ks que s epcuanlian anexos al presents

Repore Técnico

Mombre y fima aulégrafa de la Mombre ¥ fierma auldgrala del
unidad de verficacin o su representante legal regulado & su represenianie legal
D conforekdad can af smiculs 4 ool Ley Fedival da P il s v, fed i B sl i § sarvicios dabesdn publisarsa es

ol Dranig Cffokad do M Feclerasian [ODFL

Contacto:
Bouleward Adolio Fuiz Cortines Mo, 4208,

MEXICO | SEMARMAT ASEA  colonia Jardines en la Montafa, C.P. 14210,
T | L& i G@ME U smmmme Alcaldia de Tlalpan, Ciudad de México,

Teléfonn (+52 58) 91280100
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Agencia Naclonal de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medic Ambiente del Sectar Hidracarbures
Unidad da Supervisitn, Inspeccién v Vigilancia Industrial

Feporte t&cnico ndmens

=eOP D= ccpbmera UVSELP»» <<nlmers consecutiveo de reportes> [ <<fecha de elaboracion del reporte [dd-mm-aasa)>=

Informacion general de la planta de distribucion

Con base an la constatacien ocular ¥ docurmanial hecha por mi parsena, obtuve la skpuante infarmaciém:

1. Cperacion de [a planta de distribucidn
La planta se encusnira operando: O =i i Mo
2. Capacidad total de almacenamienio

La plania presenia una capacidad total de almacenamients de <=<Capacidad al 100% en liros de agua, de todes los reciplentes de
almacenamiento instalados en la planta®> en <<ndmero de reclplentes de almacenamlento instalados en la planta== recipenies de
almacenamienio,

3. Revision documsantal

Cuenta con ks siguientes documentos (Numeral 512 de la Mo

1) Dictamen vigenie de evaluacion e la conformidad con la presentes Marma Oficial Megcana, (NOM-001-5E5H-2014),
amitido por una unidad de verficecion ecreditada v aprabada en la noima respectiva, con fecha de emiskm ne mayor O sl O wao
de un afo anterior a la fecha en gue se realiza la evaluacién de la conformidad, respecto de la nomna en vigor a la
techa de emisidn del dictamen

En caso afimative,

Unidad de verificacion: | <<Membre de la unldad de veriflicaclén gue emitld el dictamen==

Ragisiro de UWSELP <<Mumere UVSELP de la unidad de verificacion que emitio ¢ digtamen==
Mdmere del dictamen: | <<Ndmero del dictamen con que cuenta la planta=>

Facha de amigitn =<Facha &n gue s& emitié el dictamen {dd-mm-aaaa)=>

I1 Originales e las constancias fe capacitacidn del persenal dedicado a las operacionss de frasiego de Gas LP. de
I3 panta de distribecion, on una fecha de emisian rmaxima de dos afos anleriores, mntados a parti die & fecha an
que s realiza la evaluacion de la conformidad con la presente Morma Oficial Mexicana. La capacilacion recida
dabe contamglar: las propiedades dal Gas L.P., & trasiego da Gas LP., su manejs segura, [a prevencion y contral O s ) e
de siniestros en 16 planta de distrioucion, y heber sido imparbda por parsenal capacitado en estos temag, a nivel
personal o a fravés de instiluciones reconocidag para esle fin, con registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsisn
Sacial

Jriginal de: bilacora de trabajos de mantenimiente de los sistemas e almacenamiento. frasiego y sistema contra

incendio & iluminacién, la cual debe astar actualizada por el parsonal de la misma, firmada y awalada come minemao

CRO3 565 MESSs por una unidad de wendicacktn acreditada y aprobads en la prasente Morma Ofical Mexicans. La O sl O mo
bitécora antes refarida debe ser irmada por el responsable general de la plama de distribucicn v el responsable del

rantenimients cada ocho dlas naturales.

Contacto:
; - SEMARNAT Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Mo. 4208,
MEXICO | & EMARN ASE Colania Jardines an la Mantana, ©F. 14210,
% P | A 1 CONAMER u smemes Alealdia de Thalpan, Cludad de Mexics,
- Teléfone (+52,565) 9126-0100
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial v de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccion v Vigilancia Industrial

Reporte técnico nimans
==DPD=* <<numero UVSELP== <<nlimers consecutlivo de repertes= [ <<fecha de slaboraciin del reporte (dd-mm-aaaa)==
4, Equips de sequridad persenal (semeesl 5.2 ce a B3
El persanal operalive wiliza su equips ¢e saguridsd personal, dentre de las dreas de amacenamients y rasiegoe de la ) s O Me

planta de dismbucidn.

ObSeryacionas (Deserisic an caks de haarias)

Evaluacitn de la supervisian y vigilancia

En curnpimiento con o dispueste en el PROCEDIMIENTS para la supendsion v wigilancia de las Mormas Oficiales Mexicanas en materia de
Fetrolifencs, Gas Licuado de Petrsles y Gas Matural, sujetas a la obesrvancia por parte de los regulados titulares de 1os permises g2 Transpore
por medios distinles a ductss de Gas Licuads de Pelralen, asi como de Distrucidn y Expendio al Pablice de Petroliferes, Gas Licuado de Pelrdlen
 Gas Matural, publicado el 03 ge abod de 2018, en &l Diario Oficial de la Federacion manifiasto bajo protesta de decir verdad gue. en mi calidad de
wndad de verificacion acrediada v aproirada en la Momma Oficial Maxicana NOM-001-5E5H-2014 conforme & la Ley Federal scbra Matrologia v
Mormalizacitn, proced a evaluar la confarmidad de 12 Flants de distribucion anteriorments s2falada con dicha normativided, en lo relativo a los
mumerales 51,2, 42158 42131, 42132, 4212354214, 421412421415 42141£ 421415 42142, 4216 421742172,
41T 42076 4218 42090, 421802 42003 42100, 42000, 42115 4210150, 4219583, 421154, 4211585 421162,
A2AEE, L2065 42066, 421071, 42018, 421009, 420090, £21092, 42126 41251, 421252 421253, 221254,
421255 421256, 42136, 4222 42221, 4.2223531, 422234235 42223427 4223 422312 422321 4223232
422351, 422332 4225711, 4225771, 4225782 422913, 422915 4220816, £2297111,422921.1.2 4220831,
42284, 222841, 422542 422943 4233 4238, 424, 22411, 424211, 43427 424227 42428 4242621,
4242611, 4242623 424241, 42425 42431, 424311, 424312 4244 42481, 4245811, 42482 424821 42161,
B4 B412 B413 6414, 5416 54181, 54182 5421, 5442 64522 84523 54103, 56 5861 562 5622 chteniandn los

siguientes resultados:

1. HEqIJIBIH:rS dal predia, dalimitacion, acoasos Y astacionamiantos Numaraks 4.2 1.3 42145

La Planta ge Distribucion de Gas L.F., 58 encuentra an:

Zoma nd urbana Zona md urbana
Fona urbana [oon datancia ranor & 100 m del cantne de L camatans federal & (com datancia mayer & 100 & del 2esine 48 s canmalers federal &
astalsl mas cancana a la tangentn dal racipionba da 9stalnl s carcana & la tangento dal recipioenta e
amacenaTienio mis cecana) amacenamiento mas cemana)

O s 0 me O M O s 0 e O win O s O ma O win

Contacto;
Boulevard Adolfe Ruiz Cortnas Mo, 4208,
U ASEA Colonla Jardines an la Montafia, C.P. 14210,
G@ON-‘MEE sremeams Alealdia de Tlapan, Cludad de Mésxico,
Tedsfana (=52.65) 2128-0100

MEXICO SEMARNAT

PO TR RPN Te, L T
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Agencia Nacional de Seguridad [ndustrial v de Proteceidn al Medic Ambiente del Sactor Hidrocarburos
Unidad de Supervision. Inspeccién ¥ Vigilancia Industrial

Riaporte tdonico numan

==20PD=> <<ndmero UMSELP>> <<nimero consecutivo de reportess | <<fecha de elaboracién del reporte (dd-mm-aaaa)==

Dialimitacion del predio

Bardas ciegas. de fabigus, blok, concreto o
mampastaria

Malla cicldnica uolra materdal inosmbuslible

Claro del acceso para vehiculos (mebnes):

=<nlmers cen dos declmales, N/ A

Sur Este

Altura [metros)

Norta
Altura (matros)

<<numers con dos
decimales, NiA=>>

<enlimers con dos
decimales, NA=>

Accesos y salida de emergencia

Claro de salda de emergencia (mairos]):

<zndmers con dos decimales, NIA>>

ACCESD PAra cano-tangus

AMtura {ratros)

Ceste

Altura (matros)

[T O o O A
ChSErvaciones (Descrisic sn cass de habecian)

2 Zona de almacenarmeento: bases da sustentacidn da recipienies de aimacanamiants, escalerss y pasanalas (Numeses 42,16, 4.2.1.7, 4.2.1.8)
El pleo debe tener terminacion de concrete, adoguin o matsnal similar, ¥ contar con un desnvel gue pemita el Oa O ne |0 Ms
dezalao del agua pluvial en esta zona, No se pemmite & piso de asfalio, (Numeral £.2.1.8) '
Las bases de sustentacién dal (de los) racipiante)s) de almagenamiento, permitan los movimientos ge dilafacidn :
conraccién. (Murneral 4.2.1.7.2) O si O ne | O N
Cuande & los) recpienleis) de almacenarmients cuenlain) con sillelas meatibcas, eslas debecdin sujelarse a la
base mediante unian atemillada w los agujeros deben ser ovalados o crculares holgados, & contar con la sujecian s |0 Me D M
necesana que amartiglen los movimianles sismicos y parmita la ddatecian y contracedn, (Murmeral 4,.2.1.7.3)
El (Los) recipiende(s) de almacenamiento disefade{s) para ser colocados sobre bases de susientacidn tipo cuna
dabeim) quadair) colocadols) en la parte de la placa de &povo; aguel o aquélis € los que |es plecas ofginstes | ) 51 | O Mo | ) s
no colncidan con 133 bazes, se l2s dabe adaptar una en el siio donde se vayan a sustentar. (Numeral 4.2.1.7.6)
Cwenta con estalera o pasarela para efecluar la beclura de los instrumentos de indicacion local en & (ks)
recipientels) de almacenamientn, y existe al menos una escaberilla ffa, individual o colectiva, terminadaen pasarela | O S | O Me | O mia

para uno o varios recipientes. (Mumeral 4.2.1.8.1)

MEXICO

FECRIENT] 9 LA RIS,

SEMARMAT

Contacto:

Eoulevard Adolfo Ruz Corlines Mo, 4209,

conmen OAEL

Teldfono (+52.65) 91260100

Calania Jardines en la Montaha, C.P. 14210,
Alcaldia 2 Tlalpan, Ciudid de México,
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Agencia Macional de Seguridad Industrial y de Proteccian al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspaceion y Vigilancia Industrial

Repoe [ECnico nanere

Fara el access a la parte sugerior ¢ los recpientes de almacenamients, suenla con al menss con una escalera
fija ¥ parmanente, tarmmada an pasarela. 5i se lienen dos 0 mas recipientes de almacanamaants colocados an
balerla, [a pasarala puede exienderse de forma que parmiia & transite antra allos. Las escaleras y pasarelas deban
estar constredas con matarial incombustizle. (Mumeral 4,21 9.2)

Cuands ellos recipientes de almacenamiento cusntan con escaleras varticales, estas benan protecciones para
evitar 13 caida de las personas que la ulilican. (Nurmaral 4.2,1.8.3)

Si lag zanas de Hguido de dos o mas reciplentes de almacenamienio se encuantren interconeciadas, éalos estan

O s

O osi

<<DPD== <<nlmers UVSELP>> <<nlimers consecutive de repane=x I <<fecha de elaboracion del reporte [dd-mm-aaza)>=

O owe | O wa

O we O M

rivelades en sus damos 6 en sus puntes de maxmo lenada, con una loleransia maxima de + 2% del dismetre 0 3 O Mo O a
exterior del recipiente menar, (Nurmesal 4.2,1.10)
DIBSEMVACKNES Dbl af cids de hataiias|
3 Racipientes de almacenamients Homesl 4.2.2 27
] Walula de exceso de fluo ‘Walvula de no retrocess . . .

2 {HUFaras 5413, 54.1.4) [Mumorses 5.4.1.3, 5.4.1.4) Walvula de Walvula intarna Walvula intema
z Linea de alivio de preslan Limea de liquido Lines de vapor

n liqui e vapar . [Nurraraks 5.4.1.3, 54.1.4)  (Mumerakes 5.4.1.3, 5415 | (Mumarsies 5.4.1.3, 54.1 5}
:g _ L ¢¢ de liguide | Lifea de vaps | retome de liguido iy ! . .

Do Fosta o Dhamsotin | Foch da Dumetrn | Focha de Caametro | Focha g Dt | Facha de Dot | Focha o

§ e | ey oo IR Ly e ronenconon S oo tabriceckon| S oo robrcosen. TP | s itabricackinl S i nnane)

Indique el fabricane del recipiente (en caso de comar con placa de identificacion) (Mumeral 5.4.2.1 0 42,22 1)

<< Fabricante, 5/0 ==

Adicionar hojas para @l nusaral £.2 2 2 dependiande del ndmane g recipienies oo almacansmsme oon e qua cusnie s plania de dsichuckn,

Fosbwie csciin

MEXICO

IR I LA By

Contacta:

Boulevard Adolfa Ruiz Corines Mo 4208,

[ ASEA

Tedfono (+62.55) 9126-0100

Colonia Jardines en la Montafia, C.F. 14210,
Alcaldia de Tialpan, Ciudad de Méxioo,

Péging 5 de 22
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Agencia Nacicnal de Seguridad Industrial v de Proteccion al Medio Ambiente del Sactor Hidrocarburos
Linidad de Supervision, Inspeccion y Vigilancia Industrial

Regorte téonico numeans

<<BPD==/ <<pimero UWSELP=>/ <<nimere consecutivo de repertes» | <<fecha de elaboracion del reporte {dd-mm-aaaa)==

Indique la fiecha de fabicacian del recipiente (en caso de contar con placa de kdentiicacion) (Numeral 34,21 0 4.2 2.2.1)

<< Fecha de fabricacién, 5/0 ==

Indigue |a cagacidad de almacenamiants al 100%: en litres de agua: <« Capacidad dal resiplente an lithos ==

Indigque |a fecha da elaboracian de ka GHima evaluacion conforme a la NOM-013-3EDG-2002 gel recipients (Mumeral 4.2 221}

== Fecha del dictamen [dd-mm-aaaa) >>

Indigue el tips de indicador de nivel de lquida (Rolaterio, magnétice u obro lipa) (Numeral 4.2 22,2 1) =< Tipoe de Indicador de nivel ==
Canlidad de valvulas de maxime llenads (en caso de que cusnte) (Mumedal 541 81 6 54,1 82) << Cantidad en nlmers, HiA =>

Las wélvulas de afvio de presién cuentan con tubos de descanga (Mumeral 4.2.2.2.3.4.2 3 O =i D Mo

Log fubos de descarga cugntan con capuchonses (Mumeral 4,22 2.3 4.2.7) O Si D Mo

CIbBSEryacionas (Descibir on casg de haberias)

DéémoTa | Fodsa da Dumvetrn | Fecha do
Cantidnrd | et fsracin TP Loy g perbvcockn e

] Valwla da excaso de flujo ‘alvula de no ratroceso ) ’
2 [Humaries 5413, 5.4.1.-1:-| IHomeaies 5.0.1.3, 5.81.) Valviia de WValvula inferna Walvula interna
g | T 1 Linea de alivie de presian Limaa da liquidn Limea de vapar
g | Linea de liquids Linea de wapas retorme de liquide [Humemies 5.4.13, 54.1.4} | Humenales 5.4.1.3. 5.4.16) | {Humeraies 5.4.1.3, 5.4.1.5)

[P —

LSy I

Crmiici | ST | Pacha de

Dt | Faha de Dumatic | Facha de
(puigodas) uummn| Famlelact |y boretueiy ebrcockon| “3rried

Indigue el fabricante del recipiente (en caso de canlar oon placa de dentificacidn} (Mumeral 3.4.2.1 2 4,2.2.2.1)

<< Fabricante, 5/0 ==

Contacto:
Eoulevard Adolfo Ruz Cortines Mo, 4208,
U ASEA Colonia Jardines en la Mantana, ©.F. 14210,
CONAMER mosmes Alealdia de Tlalpan, Ciudad de Méxica,
Teléfona (+52.65) 9126-0100

MEXICO

M3 I LA BLP A
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Agencia MNacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccion v Vigilancia Industrial

Repore técnice ndmerns

<=DPD==) <<numere UVSELP=>/ <=nimero consecutive de reporte=> | =<fecha de elaboracion del reporte (dd-mm-aaaal=»

Indique |a Techa de fabricacdn del recipiene {@n casa de conlar con placa de identificacian) (Mumenal 54.2.104.2.22.1)

<< Facha de fabricacldn, §/D »=

Indique [a capacidad de almacenamignto al 100% en Iiros 98 agea: << Capacidad del recipiente en litrog ==

Indique |a facha da elalboracidn de la Ulbma evaluacidn conforma a la MOM-013-5EDG-2002 del recpianta (Mumeral 4. 2.2.2.1):

e Frsha del dictamen (dd-mm-aaaa) ==

Indique &l lips dé indicadar $e nivel de liquids (Ralatara, magndtica u ora tips) (Mumaral 4 2,22 3.1 << Tipo de indicador de nivel »>>
Cantidad de valvulas de mdsimo lenado (en caso de gue cuente) (Mumeral 5.4.1.8.1 0 5.4.1.8.2) << Cantidad en ndmero, NI »>

Lag valvwilas de allvio de presion cusntan con iubos de descarge (Mumeral 4.2.2.2.3.4.2.3): [T O Mo

Los fubos de descarga cuentan oon capuchones (Numeral £ 2.2.2.3.4 2.7 O E| {:} ha

QbEaryaciones [Mesmibr an caso de haberias|

] Walwila de exceso de fluj Vahula de no refrocass ’ .
E (Mumerales 5415 5.4.1 .4_::‘“0 [Mumarains 5.4.1.3, 5.4.1.4) Vah‘u'a dﬂ. Watlwialiy Inl.er!'la Vialvula intema
g SRR alivio de prasian Linga de liquido Linea de vapar
fumerabes 3403 54040 (Hemerales £.4.1.3, 2415 ns 54,13, 5.4.15)
E_ Limea de liquido Linea de vapor retamo de liguide (MHumera ) | {Memerales I | [Numeraies ¥
i - - ;
J g p— um:»_l:ew 0| rerind Ium-m:lfmue Cartin | Dol | Fechade | o, | Ditmetro | Fochonde | oo, | Demeks | Fachade | oo | Dseel | Fechado

Indique el Tabricante dal reciplente Jen caso de contar con placa g identiicacion) (Murneral 54.2.1 0 42,221}

<< Fabricante, S/D >>

Contacta:
Boulevard Adolfo Ruiz Cortinas Mo 4208,

MEXICO SEMARNAT ASEA  Colonia Jardines en la Montafia, G.P. 14210,
T T s sin (CRCONAMER 0 smmmes  Aleaiiia de Tialpan, Ciudad de Mexico,
e Telfono (+52,55) 5126-0100

Pagina 7 de 22



Agencia Macional de Seguridad Industrial v de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccion y Vigilancia Industrial

Reporte Eenico numern

<=DPD>>! <<nlimere UVSELP>>! <<nlimers consecutive de reportes= | <<fecha de elaboraclién del reperte (dd-mm-aaaa)s==

Indique |a fecha da fabricacién dal recipiente (an caso de contar con placa de Wantficacion) (Mumeral 5.4.2.1 0 4.2.2.2.1)

<< Facha de fabricacidn, 30D =>

Indigue la capacidad de almacenamienta al 100% en litros de agua: << Capacidad del reciplente en littogs »>

Indique la fecha de efaboraciin de la Olima evaluacion conforme a la NOM-013-SEDG-2002 del reciplente (Numeral 4.2.22.1):

=« Frcha del dictamen (dd-mm-aaa) ==

Indique & lips de indicadar de nivel de liquida (Rolateris, magrélics u abia lipa) (Mumerl 4,2 2 2.3 1) << Tipe de indicadar de nivel »>
Cantidad de valvulas de maximo llenada (en caso de que cuente) (Murmeral 5.4.1 6.1 o 5.4.1.8.2); << Cantidad en nlmerns, N =>

Las valvwlas de alivio da presion cuantan con ubos de descarga (Mumearal 4.2.2.2 3.4, 2.3 T ) Mo

Los fubos de descarga cusnian con capuchones (Numera! 4.2 2 2.3.4.2.7): D =] D M

DbSenaconas (Dessisln a cias S habatas)

Recipients Mo,

Walvula de exceso de fl ‘Walvula de no retroceso . . )
(Mummaraks 5413 5414]1'” {Mumeesies 5.4.1.3, 5.4.1.4) Walvula de Walvula intema ‘Valvula inferna
Linea de alivie e presion Linea da liquiss Linea da vapaor
imea de liguido Lirea de vapor : [Numarnins 5.4.1.3, 5.4.1.4) | (Numaemies 5413, BA.15) | (Numeraks 5.4.1.3 54.15)
Hes el SHOEYIPOT | retornodeliquign | T TSRS TR | TR
Demaks: Facha de Déametro | Fecha do Diametin | Focha de Dimetio | Fecha do Déaretrn | Fecha do Cesmos | Fodho o
o y antxind Lo | TR e atrscacian| R e ricacsin] TN | et I | kot

Indique al fabricants dal recipiente (an caso de contar con placa da anbficaciin) (Mumaral 5.4 2.1 0 4.2.221);

= Fabricante, S0 >

Cantacto:
EBoulevard Adolfo Fuiz Cortines Ma. 4208,

MEXICO | & ; [J ASEA  colonia Jardines en Ia Montafia, C.P, 14210,
s ‘r;_ 3 n A i mompme Alcaldia de Tlalpan, Ciudad de Méuico,
e Taléfona (+52 55) 9128-0100
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Agencia Nacional da Seguridad Industrial y de Proteceion al Medio Ambiente dal Sector Hidrocarburos
Unidad da Supervisitn, Inspeccién v Vigilancia Industrial

Reporte técnico namero

<< DP D= <<nimeros UVSELP== <<nimers consecutivo de reportes> ! <<lacha de elaboracldén del reporte (dd-mm-aaaa)s=

Indique |a fecha de tabnicacidn dal racipente (en caso de contar con placa de idanbficacdn} (Numeral 5.4 2.1 o 4.2.2.21):

=< Fecha de fabricacidn, S/D ==

Indique la capacidad de almacenamients al 100% en lires de agua: << Capacidad del reclplente en litros =>
Indigue la fezha de elaboracion de ka olima evaluacion canfanms a b NOM-013.SEDG-2002 dal racipisnte (Nurmweral 4.2.2 2.1):

<< Fecha del dictamen (dd-mm-aaaa) ==

Indigue &l tips de indicador de nivel de liquido (Retaterio, magnédics u obro tipo) (Mumeral 4.2.2 2,31 << Tipo de Indlcader de nivel ==
Cantidad da valvulas de maximo llenade (en case de que cwente) (Numaral 5.4.1.8.1 0 5.4.1.8.2): << Cantldad en nimerg, N/A ==
Las watvulas de aivio de presidn cuenian con wbos de descansga (Numeral 4.2 2.2.3.4.2.3) D i D e

Los tubos de descarga cuentan con capuchones (Mumesal 42,2234 271 O =i O Me

OEESEVACONES (Deserizl an case o haberas)

4. Bombas y CoOMPrasones Numenl 422.3)

4.1 Eguipe de bombeo

Indique 5 el equips de bomben para gas LP cventa o ne. con los elemantos sefalados

) Cuenta con Centa con

5 Seencusnlra | Sesncusni@en | e eiscmica | SUSOR N er Nexible en| Cusnta con Mg | oA can vilvula

enbezme fila zona de protecoiia sonexisn & tera retemo automatico
] . AFE 1a linea succhin {Mameral 4.2.23.21) .
o {Hsmeral 5442} {Humees 4.2.1.11) {Humersl 42,39 {Humecal 4.2.23.2.2)
E (Humecal 4,2.5 3% (hhrnedal 4.2.3.9.1,2}
) Si 1] Si ] Si No =] No Ei N | Mo =11 [40s]

Contacta:
. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Mo, 4200,
MEXICO o ASEA  Colonia Jardines en la Montafia, P, 14210,
prmrmelperelll M2 COMNAMER D sosuss  Alegidia de Tlalpan, Ciudad de Meagco,
b s Talefono {+52 55) 8125-0100
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Agencia Macional de Segunidad Industrial y de Proteccian al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisian, Inspeccion y Vigilancia Industrial

Repone lEchicg ndimero

Cuana con Cuenta con
;_';: Se enclentra Se encusnkra en canaxlan elédnica Cuenta con
= & bage fija zond de proteczion APE conexlan a tlerrsa &l A g a2z
o (Mumeral &4 4.2 |Humaml 42,111} drd (Peurneral 4.2 3.8) A Nres sUccion v Lo b B
E (Musarl 4.3 3.%) (Plurmal 423 %1%
(]
) i o 5i Mo Bl [ 1+] i o 5i ho B

4.2 Eguipa de compresisn

Indigue g gl equips de camprésion de gas LP cusnta o o, con los semenios sefialados:

o ;

= S& encuenira e encuenira en Cuenla con Conexion Cuenla ¢on
-4 en base fija rona de protecciin electrica ALF.E conexidn a temra
‘E [Mummral 8.4.4.2) {Humessl 4.2.1.11) (Mumerml 4.23.3) {Hemecsl 4.2.0.9)
g =1 Mo Sl Mo =1 Mo =1 M

DIBSEMACINESS Daieibl af ids de hiakii)

S encuentra entre

conectores flaxiblas
[Mumaeses 42231 2y
5A.523)

=]l Mo

<<DPD=» <<plmers UVSELP=»/ ccnlmers consecutive de reparte>» | <<fecha de elabaracidn del reporte (dd-mm-aaaa)==

conechor Nexible an  Cuenta con flira TR ETIELLE

g, rEtomo sutomatico
o [Numeenl 4.2.23.22)

Mo Si Mo

Walvuta de alivio de
prasitn v tuberla de
desfogue

[Humaaies +.2.2.3.3.1,
422332y 5852

Si Mix

Contacta:
Boulevard Adalfe Ruiz Cortines Mo, 4200,
" u ASEA <ok Jardines en la Montadia, C.P. 14210,

MEXICO | : s !\'JZr.-tﬁ.l:t.r'jM'l'

3OO T LA BRI, e

Telétono (+52.55) 8126-0100

gmmmes Alcaldia de Tielpan, Cudad de Maxico,

Pagina 10 da 22



Agencia Nacional de Seguridad Industrial v de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccion y Vigilancia Industrial

Regarts Menico nimerd

==0PD== <<nimero UVSELP>> <<nimere consecutivo de repertes> [ <<fecha de claboracion del reporte (dd-mm-aaaa)=>

5. Tomas de recapcidn, surminkstro ¥ carburacion de autoconSumo Muminks 42282 42793 43284}

5.1 Tomae de recepcidn

Indigue gl |5 omas de recapoion cuentan o nd, con los elementos safalados:

Tomais} de liquido

z | Cuentaconvahula  Cwsnta con valwula de indlizr,:ﬂdl;un?dfanil'lj Cuenta con valvlais) Cuenta con Separadir oyjentg con manguers

3 d8 o rabrceso CETa MmEnual e kT Il;ufau de relevo hidrostaticn mecinics o punio de  jzon ansgledad iy

‘;I fMomersles 42282410y [Mumeries 42265782y somz) Pumerakes 4225719 (HumesslA12577.1) fraciura® H‘{'U!-I‘lﬂhl'ﬂ'bﬂlﬂtbﬂ.'

= 41,3 FEFXEFRRRH y 402928180 S (Mureral 4.22.2.1.31 Rumeral 5.8.10.3

Fecha de " Saparadar  Punic de

g B Mo Tabelcackin 5i Mo i Mo 5[ | Mo | Cantidad e i i to

* En casa de conlar can punls e fraciuns

La conexion que antecede al punta de fractura se encuentra soldada al sopaorte {:} Si O Mo G A
O =i O ono O owea

La descarga =& dirige hacla amba

Toma(s) de vapor

Cuenta ¢on valvula

Cuenta con vahvula de

Cuanta con separador

Cuenta can manguera

a
g i-;a:g;c;n;;amu:: da ciarre manual clarre de amengancia con mecanics o punto de fean andgledad sansr o T afiss de
R .JEA 13,  (Mumesksd 228782y Betuackdn remota fraciura” la fetricacion)
- | i SRR 4223831.132) (hhemersl 4.3.2.8.2 1.1 9) (Murvaral 4.2.2.8.1.3) [Humeal [3.4.10.3)
g Fescha de Separador Puniz de
= 50 Mo fabrieacian 5i Mo 5i Mo R NachirE =] Mo
Contacto:
. : EBoulevard Adolfo Rulz Cortines Ma. 4209,
MEXICO SEMARMAT U ASEA  cColonia Jardines en la Morlafia, C.F. 14210,
— e CONAMER sommes Alealdia de Thalpan, Ciudad de Méxics,

OREENTY 9 LA BRI,

Teldfone (+52.55) 9126-0100
Pisgma 11 de 22



Agencia Macional de Segundad Industrial y de Proteccidn al Medio Ambiente del Sector Hidrocarbures
Unidad de Supervisian, Inspeccion ¥ Vigilancia Industrial

Repore Eenics nime

wcDP D>/ condmers UWSELP>>f c<rnlmers consecutive de reportex> | c<fecha de elaboracidn del reporte (dd-mm-aasa)>=

2 Cuants oan wikka Cuenta con valula Cuenta con valla de Cuenta con separador Cuanta con manguera
g de exceso de fluje e ciere marual chafTe de SmErgencia eon MEecAnics 0 punle 88 | icon amgeedad mencr a 7 afics de
Mursrasd 2 383110y 840y  (Hmemes22STagy actuacion ramata fractura® In fisricacion)
L 23821124 841, 4223%1.1.2) {Humars 4 2.25.2.1.1 73 (urraral 4.21.8.1.3) LT R L
] Facha da Separador Funio ge
= st ;
3l MO faricasion =t e B Wz mecaEnico fractura = WIE
* En easo de cantar con punto de fractura
Lia eentenida que anlecede al puo de fractur se encuenti soldada al sopae O =i Mo O mia
La descanga ae diige Racia armiba =T ) Mo 7Y
52 Tomas de suminissro
Indique 5i 8% bomas da suministro cusntan o no, con ios elemantoes sefalados
Tomais) de ligudo
Cuenta con Cuenta con valula CLeiacon Cuanta con Cuenta con
E medidor Cuanta con valvula Cwanta con vakula da ciarre da i 3 e R separador PARLErE
wolumétrico ¢ de exceso de flujo’  de ceme manual | emengencia con ot MECANICE © PUND (oon sebsiedad menor s 7
o I~ (Numerld22231) | (NumenaldZZ331) | getyacian remota’ mum’f‘fﬂg’ﬁ A fracilira® afios ca la fabricacing
E [Hlumars £3.2 5.1 5) fumaral 422834, S Mumend 2205y | (Humeml 84103)
= Fecha de . Separadar, Punko de
b= | Mo 51 Mo tabricaciin =1 Mo 21| M 51 Mo Cantidad e e =1 i [o]

* En caso de contar con punto de fractura

La conexién que antecedea al punto de fractura se encuentra soldada al sopone {:} Sl O o '::l i

O s (IR I 1T

La descanga & dinge hacia armica

Cuande 3o Ulica meditor volusdlics o maskeo con vilida difaneseial S5 abminseion o vasenas, puedan omiine (o vakun e caso da Tuje y 1 wlbals o9 CRime 9 aranescds on
actuacksn ramata (Mumeral 4.2 2.9.1.5).

Contacts:
Baoulevard Adalfo Ruiz Corlines Mo 4200,
[) ASEA  coienia Jardines en la Montafia, G.P. 14210,
E/CoNANVER smmmes Alcaldia de Tlaipan, Ciudad de Méxics,
Teléfone (+52.55) §126-0100
Pagina 12 de 22
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gob myx

Agencia Nacional de Seguridad Industrial v de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccian y Vigilancia Industrial

Reparte 1#cnico nuimera

cDPD>=f copdmers UVSELP»»f <<nlmers consecutive de reporte>> | <cfecha de elabaracidn del repare (dd-ram-aaaa) >

Toma(s) da vapor

g Vilvula de Wilvula de Valwula de clerrede o ey il Cuenta con et CON manguera
= axcesa de flujo? ciarre manual EmMergentia con P neilingast Separador Mecanico  (oon antigledad menara 7
& {Mumersies 4.3.29.31, (Humerales 422831 y actuacion remata® preral 4.2 2.53.11 & punio de fractura® afics ca a lakricecién)
= £.4.1.2, 5413y 5.4.1.4) 4225185 [Musanal & 2.2 8 5 1) - [Humens & 2.3 81 3) (Humaml 5.4.10.3
2 Facha di Fecha de  Separador  Furic da

Z D = i & fabricacion  mecanico frachura e 5D

SlNS o bieanan

© En caso de contar con punta ge fraciura

La eonexion que antecede al punlo g fraclura se encuenlia soldada al separte O s 2 mo [T

O =i [T O TS

La descarpga se dirige hacla amiba

5.3 Tomas de carburacion de autoconsums

Indigue 5i las tomas de carburacion de auteconsume cuentan o no, con los elemenios sefialados

Cuants con Cuants en sy Cuanta con vahuls Cuenta con Cuenta con
E medidor Cuenta con valvula  extrama libre can da cierme de IE;‘::E?E?D;B separador manguera
8 volumetrce o de exceso de fluje’  wélwule de cierre amergencia con ralone hidroat&ticn MECANICE & PUND jcon antigiedad menora 7
= maszico’ [Humeenl 42.2943)  rapido con seguro | actuacian remeta’ (LS TR ERUUEY  da fracturs” Anod M Bacachin]
o | (Hursral 422643 (Mumaral4.-225.4.1) | (Mumanal 4.22.54.2) e [Mumani £:2.2.8.1.3) (Nusarsl 34,103
= Fecha de . Zsparadar Punta de

&l Ma Si No b deaclén Si i) | Ma S Mo Cantidad || o Si M

* En caso de contar con puna de fraciura

La conexibn que anlecede al punio de fractura se encuenira soldada al soporie O s 2 Mo [T
O s 2w O o

Cuando 5o Utk modkdor vouu metion o masos con el dierencksl do elminackon oe vapores. pusden omErea s vabals de eiceso do Nufovla vabals de cherre 0 smespencla con achuacion
remmstn (hamaral 4.2 2.8.1.8)
t Cuangs ekl vivuln do A0 [erosess, 1S Son Ao casariss o vilila &6 aesasn S5 |u_|! F i wale de Sama S hllﬂ'g-il'l'.'il 1 B SR TR
Cantacta:
; = Boulevard Adolfo Ruiz Corines Mo, 42049,
MEXICO | B D ASEA  Colonia Jardines en la Montafa, ©.P. 14210,
e A e E CONAMVER geswes  Alcaldia ge Tialpan, Ciudsd de México,
* Talétona (+52 55) 9126-0100
Fagina 13 de 2
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Agencia Macienal de Seguridad Industrial y de Proteceién al Medio Ambianta del Sector Hidrocarburas
Unidad de Supervision, Inspeccion y Vigilancia Industrial

Reporte técnico nomers

<<DPD>> <<niimers UVSELP>>! <<nlimers consecutiva de reparte>> | <<fecha de elabaracion del reporte [dd-mim-aaaa)>>

E. Muglle de lenado para recipientes transportables. (Humesl 4.2.1.15)

Concepta i Mo Mg
En casa de que 1a planta de distribucion cuente con llenado de reciplentes transgortables, se debe disponer ') 0 0
de un rmueslle d& llenado. (Mumeral 4.2.1.15.1)
En cazo de contar con muelle de llenado, debe ser una plataforma rellena y pso revestido de concreto, . 0 'S,
(Murmerales 4.2,1.15.53, 4.2.1.16.2)
En caso de contar con muells de lenads, debe contar con proleccitn a bardes en el drea de canga y O )] )
descarga, (Mumaral 2.2,1,16,2)
En caso de contar con muelle de lenads, laallura del techo tiene como minima 2.70 m sabre ¢ NPT de O )] O
la plataforma. {Numerales 4.2.1.15.4, 4.2.1.16.5)
En caso de contar con muelle de Banado, cuenta con mamparas de matenal incombustible, v an caso de 9] 0 0
contar con eslas se encuenttan confarme a la MOM, (Numerales 421182, 4 21165, £.31,16.8)
En caso de gue la planta de distribucion cuente con Benado de recipientes transportables ¥ esta a su vez
cuenta man area de venta al padblics, dicha drea esth de aceerda a lo establecido en la NOM, [(Numerales O 0 ]

421181 y221,18.2}

En caso do qua la planta de districucion cuante con benado da recipientes transpartables v e5ta a su vez
cuenta con &rea de revisidn de reciplentas transportables, la superficie minima (% m) es1a de acuardo con O 9]
Io astablecido en la NOM. (Mumerales 4.2.16.1, 4. 2.1.17.1}

O

En caso de gue la planta ge distribucion cuente con Benado de reciplenes transgportables v 2ata a su vez
cuenta con Zona de almacenamiento de reciplenies ransporables rechazados, la supericie minima (9 m?) O o O
estd de acuerdo con lo establecido en la NOM, (Mumeral £.2.1,18)

I Slstema de slanma y pars de emergencla Numanks £ 2451, 4.24.53)

La planta de distribucion debe cantar oon un sistema de aviss de emergenca mediante alanma sonoea
fque pueda sar activada manualmente para alenar al personal de B misma en caso de emergencia. D =i D Mo
iMumearal 4 24.51.1)

Indique |a ubicacion de las botoneras del sistama de alarma:

=< |ndicar ubicaciones y cantidad de bofoneras >>
=< Ejemple; Tomas de suministro (1); Temas de recepcion (1); Muelle de llenado {2); Oficinas (1) ==

Contacta:
Baulevard Adalfe Ruiz Corines No, 42049,
u ASEA  Coknia Jardines en la Montafia, GP. 14210,
P em—r— hIEe i X GCM gmemes  Alcaldia de Tldpan, Ciudad de México,
el Teléfono («52.55) 9126-0100
Pagna 14 de 22
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Agencia Macional de Segundad Industrial ¥ de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisian, Inspeccian v Vigilancia Industrial

Repore [Echios nimend

<cDPD== <<plmers UVSELP>> <<nlmers consecutive de reporte>> [ <<fecha de elaboracién del reparte (dd-mm-aaaa)=>

La planta de disiribucian cuanta con un sistema de paro da emergancia en el cual los acluadones debien -
sar sccionables & control remaote y puaden ser del tipo hidraulico, neumatico, eléctnico o mMesanice. i T
INumeral .2.4.5.2.1)

Indique la ubicaciin de las boloneras del sistema de pare de emergentia

<< Indicar ubicaciones y cantidad de botonaras ==
<< Ejemple: Temas dé suministra (1); Tomas de recepeldn (1)) Muslle de llenads {2); Oficinas (1) ==

COhseryaciones [Desmbr an caso de kaberins)

a Proteccidn contra incendio imurmenal 4,2 45

Lo sistemas de agua conlra incendis pueden ser alimantades desds una cisterma o un langue de agua ¥ deaben ser pard uso exclusive de eslos
sistemas (Numeral £.2.4.2.1.1). La planta de distibucién cuenta con una capacidad bedal de la cistema o lanque de agua de << Indlcar capacidad
de la cisterna o tangue >= litres

Bemiba prineipal del equips de barnbes corra incendis (Murmeral 4.2.4.2.2);
Motor lécirico o =i ) Ho

Indiqua la potencia dal moter <<Potencias> HP.
Muotor de combusiion interna G‘ Si ':1 ho

Bomba de respaldo del equipo de bombeo conbra incendio (Murmeral 4.2.4.2.2);

Molar eléetrion O =i ) No
[n<d que Ia p:'.ﬂEI'll‘:iE dal moler <<Patancia»» HF.
Motar de combustion interma D Si D Mo
Contacto:
: -~ N Baoulevard Adalfs Ruiz Cortines Mo, 4203,
MEXICO | HEMATNAT . u ASEA  Colonia Jardines an la Montafla, C.P. 14210,

e T e Alcaldia da Tlalpan, Ciedad de Mawico,
Teletono (+32_55) 8126-0100
Paging 15 da 22
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Agencia Macional de Seguridad Industrial v de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccian y Vigilancia Industrial

Reparte 1&enico nuimera

P D=l coplmers UVSELP== <<nlmers consecutive de reportesx | <ofecha de elabaracidn del reparte (dd-mm-aaaa)>=

Womero de hidrantes con los que ceenta la Planta 9 Cestribucidn (en caso de que |
No. de hidrantes, NIAs>
cuents com sllos) (Mumerales 4.2.4.2.4.9, 42,4 2.5) o

Humera de monitares can kos que cuenta i Planta d2 Distribucion (80 650 92 QUE | one de monitores, Nidss
cuente con elizs] (Memeralas 4. 2.4.2.4.1, 4.2 4.2 6) "

Cantidad de extinbares con ks que ceenta la Flanta de Distribucidn: =<Na. de extinteres=>>

Cantidad de equipos de proteccidn personal para el combate en caso de incendio | cope do eoulposss
[Mumeral 4.2.4 41 ) aulp

La planta de distnigucion cuenta con planta de anBra'.':Il:-n o ElnEl'gia electncs ir
[Humergl 4.2.4.2.2.2); o =i O Mo O

8.1 Sstema de enfriamiento por aspersion de sgua (Numeral £.2.4.2.8)

Todos los recipientas de almacanamianta @& e plarta de @siibucidn cuentan con un sistema da enfrismiento por O sl O Mo
asperslon de agua. (Mumeral 4.2.4.1.1)

El agua descargada por los aspersores rocia directamente cuando menos el 80 % de [a supericie par encima del {:} = D Mo
acuador da recipients de almacenamienta que coresponda. (Mumeral 4.2 4 2.6.1.1)

La opeeracion de las vilvulas de alimentacidn al sslama de enlriamiants por aspersian de agua (Numeral £2.4 2.8 21 a5
Q Manual ':} Automatica

Sl le opergcion de lag valvulas de alimentacion al sisteme de anfriamiento por asperssén de agua es manual, es1as se {:} 5 D Mo
encientran fuara de la 2ona de alimacenamienta y de B8 z2onas de frasiego. (NMumeral 4.2.4 2.6 2.3)

CIbSErdaciones idescibr an cas de hatarias)

8.2 Distribucion de extintores (Numeral £.2.4,3.1.2)

Libicacidn Cantidad =) M A LUlitisa feeha de recanga
Tomas de recapién 1 per cada tama o o o exfdd-mm-aaaa)e>
Tomas de carburacién de autoconsums 1 por cada toma o Q o
Tomas de summnisiro 1 por cada toma O O O

Contacto:
= T ASEA Boulevard Adelfo Rulz Cortines Mo. 4208,
MEXICO | & Bhars Calonia Jardines en la Montafia, P, 14210,
T | S GeoaeR U ZEmmme Alcaldia de Tlalpan, Giedad de Méxica,

Teléfono (+52.55) 9128-0100
Fhagina 16 de 22



Agencia Nacional de Seguridad Industrial v de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisian, Inspeccian y Vigilancia Industrial

22DP D=2/ <<numere UVSELP>=/ <<nimere consecutive de reporte>> | <<fecha de elaboracion del reporte (dd-mm-aaaa)=>=

Libicacian

Mualle de llenads para recpientes
transportables

Fuente de calor del sistema de sellado
Lona de almacenamiento

Bombgas y compresores para Gas LP.
Bombas para agua conlra ncendio
Ganerador de anargia eléctnca
Talleres

Almacenss

Tomas de carburacidn de aubaconsuma

Estacionamiento de vehlculos de reparto v
auto-langues

Eslacionananto de vehiculos utilitarios y
de personal de la planta de distnbucién

Sistema de vacleds de Gas L.P.
Fatin da recepeian
Caseta del patin de recepcion

Casela de vigilancia

Cantidad

1 por cada 5 llenaderas

1 por cada recipiEnie
1 par cada aquipo

1 por cuaro de bombias

1 por tallar
1 poo almacen
1 par cada loma

1 por cada 10
cajoness fraccian

1 par cada 15
ajones o fraccidn

1 en cada entrada

Repore (écnice nimera

n

1

1

0 0 O 00000000 O0

1

o0

1

Los extintores destinados a la proteccsdn de los tablercs eléctricos qua
confrolan los motores eléciricos de los equipos de bombeo de gas LF, O
y de agua confra incendic son de CO; de cuande menos 4.5 kg da
cepacided y 82 cuenta con un exbntor por cada tablerc electnico.

Mo M Llitima fecha de recarga
O O <2dd-mm-aaaa)>
o O

o o

o Q

O O

O O

O O

O O

8] O

9] O

o o

o o

o o

O O

O O

O
O

OBSEMVACionNes [descrbir en caso de habarias)

MEXICO | &

CORE R T LA NIPTRLECR

SEMARMAT

u ASEA

G CONANER S

Contacto:
Eoulevard Adolfe RUiz Cortimes Mo, 4209,
Colania Jardines en la Montafia, CP, 14210,
Alcaldia de Tlalpan, Ciudad de Mawco,
Taldfono (+52.55) 126-0100
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial v de Proteccién al Madio Ambiante del Sector Hidrecarburos
Unidad de Supervision, Inspeccidn y Vigilancia Industrial

Repore técnice ndmers

waDPD==! <<nlimere UWSELP>>/ <<nlmero consecutive de raporte>> | <<fecha de elaboracidn del reporte (dd-mm-aaaa)s>=

9 Distancia entre ehemenios (mmeeal 4.2.1.25

421251 D las tangentes de los recipientes de almacanamianls mas cersano a
Lirmite del pradio de 1a planta de distribucidn

Espuela de termocaml, rigl més préeimo

Lienadaras de recipientes ransponables

Flatafarma del mualle de Banado

Lindero de la zona de revisidn de recipienles iransportables

Zana de venta al pitdics

Clicinas, badegas, cuarta de servicio o cassia de vigilancia

Cilro recipients de almacenamisnto de Gas L P ubicadse 1.5 m o 104 de la suma de los didmelros de ambos

en el interior g la planta de distibuciin langues, ko que resulte mayor

MO

15m

5m
15 m

15m

Tiefi M aplica

<o 00 ==

O o o O eOo|® OO0 CO000C e 00000

Plao terminags 1.5m
Plania genersdora o8 energia elactrica 25m
Talleres, incluyendo los de equipos de carburacion a Gas LLF. 28m
Zana de almacenamienla Blems de didsal mam
Eoca de foma de caga y descanga de digsel 15m
Eoca de foma de carburgcion de autaeonsuma 5 m
Boca de foma de recepcion de care-tangue de femocaml 12m
Boca de foma de recepeidn y suminisiro 5m
Viesgetacidn de amale 15m
Cara exlerior del medio de prolecsion a los recipientes de almacenamissio 2 m
Fuenta de calor dal sistemna de selldc gue No 85 &OECURIA para dreas clesificadas Clase 1, Divisian 12m
1.
Calentadores de agua & fuege directe colocades fusra de construcciones. en murog que den hacia o5 m
la planta de distribucidn
A consiruccionas en cuyo interior existan eshufas, calentadores de agea o pamilas eléciricas o a 15m
fuago directo.
El cajn de estacionamienio para wvahicules distntos de los de reparto, aulo-tanques o 1am
samimemaiques.
Contacio:
. ; . - Boulevard Adalfe Ruiz Cortines Mo, 4209,
MEXICO | & AL u ASEA  Colonia Jardines en la Montadia, ©.F. 14210,
e T LS = SONAMER gmomes Alcakdia de Tlalpan, Cudad da Meéxicn,
Teléfono (+52.55) 8126-0100
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Agencia Macional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccion y Yigilancia Industrial

Reporie t&cnica numens

<<OPDx> <<nimers UVSELP>>f <<nimera consecutlive de repartes» I <<fecha de elaboraelén del reparnte {dd-mm-aaaga)s=

4.21.25.2 De llenaderas de recipiantes transportables a: [kt Tiena o aplica
Fona de vanta al poblico 10 m =<0,00 m=> O
Limite del predio de la plania de distribucidn iEm D
afcings, bodegas, cuaro de senvicio o caseta de vigllancia 15m i
Boca ge tama de recapcidn, summistro y carburacian im 8]
;—'wntew calor gl sistema de sellade que ne es adecuada para dreas clasificadas Clase 1, Divisiin 12 m 0
Cah;nt,aclcrcs.d:: agua a fuege direcks colocados fuera de construcciones, en mures gue den haca 25 m ,:,

la planta de distribucitn.

& conslrucciones en cuyn interior existan eshufas alenladores de aqua o parrillag ekciicas a a 15 m D

fungo direclo.

Para efectos de medicion de las dislancias, eskas se consideran a parlir de la unian entre la manguera ¥ la tuberia rigida y hasta el perimeiro mas

praxime de la instalacion de que se trate.

421263 De la boca de toma de recepcidn, surminisire o carburacion mas cercana a; MO Tiene W aplica

Limite del predio de la plania de distrbucidn gm <000 m>> -

Zona de venta &l publico 1Em

Oficings, bodegas, cuario de servicio o caseta dae vigilancia 15m L ]

Talleres, inchiyends ks de equipos de crburacion a Gas L2 Zam O

Almacen inferno de combustible difsrente al Gas LP. 20 m O

Fuente de calor 22 sistema de sellads que no es adecuada para areas casficadas Claze 1, Diviskia 1z m 0

1. =

Calantadores de agua a fuege directs colocados fusra de construccionss, en muros gue den hacia 35 m 0

la planta de distribucitn

A construcclones en cuyo inbencr existan estufss, calentadores de agua o pamillas elécinicss o a = m 0

fuego diracto. =

4.2.1.25 4 De bombas y compresaras mas cercanos a: MO Tiena ko aplica

Limite de sus 2onas de profeccion 0B m <<0,00 m>> L ]
Contacto:

: - Boulevard Adolfo Ruz Cortines Mo, 4208,
MEXICO | . o SEMARNAT [ AsE Colonla Jardines en la Montaha, C.P. 14210,
eyl M s (EONAMER smmees plealda de Thalpan, Cludad de Mexea,

e Taléfena (+52.56) 91280100
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Agancia Macienal de Seguridad Industrial v de Prateccion al Medio Ambienta del Sactor Hidrocarburas
Unidad de Supervision, Inspeccién v Vigilancia Industrial

Feporte tecnico numearos

P D coplmers UVSELP== <cnlmers consecutive de reportexx | <cfecha de elabaracidn del repane (dd-rm-aaaa)->

4.2.1.255 De soportes de tomas de recapcién, suministro o carburecion de autoconsumo, o de la MO

boes de toma del &rea de carga y desearga de disssl a: MELE WD
Fario exterior del medio de proteccion contra impacio vehicuwlar 065m <=0,00 m>> '.
421,258 Del pafio exterior del dique del cubeio de retencian al: MO Tiene No aplica
Pafio exlerior del medio de proleccion contra impacio vehiculas 0.5 m =<<0,00 m>> O

4.2.1.26 Distancias minimas extarnas e |as tangenies de los recipientes de slmacanamianto

Las distancias minmas entre elemantes extamos & la planta de distribucion y la tangenta de sus recipientas & almacenamienio deben ser las
siguientes

Elemetite HOM T Mo aplica
) Admacn de eombustible extame 100 m ““'ﬁ"ng‘d::a de O
bl Akmacen de explosivos 100 m O
%) Caza hakitasion 100 m O
di.  Escusla 100 m O
gl Hospital 100 m O
1. Iglesia 100 m O
gl Lugar a= rewsidn 100 m o
. Recipientzs de almacenam %nta de ofras plantas de distribucion, deptsite o 30 o0 p, mds de O
suminisiro propiedad de terceres, Hm==
il Recipientes de almacenamisnio de una estacidn de Gas LP,, par carburacian 15m <<n.|]-|: 5:;;:“ de ]
56,1 Evaluacidn de consecuencias por medio de distancias por derrame masimo P —— Vigencia del estudis

probaie

Fara las plantas da distribucion que entraron en operacion antes de la entrada en vigor da

la presente Morma Oficial Mexicana, las disposiciones establecidas en los nemeraies 5.6.1

8l 5.6.2 7 aan validas cuanda el incumplimients con cualquiera de log incisos ajalgidea () 81 (0 Mo (O M o< dd-mm-aaaa, N =
labla descrita en el nurmeral 4,21, 26 se haya generado por modificaciones en su enlomao,

derivadas dé cinsas ajnas a la planta de distribecion

Contacto:

. T ASEA Boulevard Adolio Ruiz Corlines Mo, 4209,
MEXICO B Celania Jardines en la Manmafa, ©.P. 14210,
— Fe= CORANER U mommes Alealdia de Tlalpan, Giudad de Méxica,

Taléfone (+52.55) 9126-0100
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Agencia Nacional de Seguridad Industrial v de Proteccidn al Medie Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervision, Inspeccién ¥ Vigilangia Industrial

Raparte tédenico numar

<=DPD==/ <<nimere UVSELP>=f <<nimerc consecutive de reportes> ! <<fecha de elaboracion del reporte (dd-mm-asaal>=

Dirservaciones (Descricl sn cais da hibedas)

Mambre v firma aubdgrafa de la
unidad de verifieacin o su representants legal

Nombre y firma autégrafa del
regulade o su representante legal

MEXICO | (i,  sowamuar

CATMTRNT B4 L NI b [Tty

GeonAER

Cantacta:
Boulevard Adolla Ruiz Corlines Mo, 4209,
Colonia Jardines en la Montafa, C.P 14210,
Alcaldia de Tialpan, Ciudad de Mexico,
Teléfono (+52 55) 9126-0100
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Agencia Macional de Saguridad Industrial v de Prateccion al Medie Ambiente dal Sactor Hidrocarburas
LInidad de Supervision, Inspeceien ¥ Vigilancia Industrial

Reporte téonico numans

<<DP == <enimere UVSELP=>! <<nimere consecutivo de repartes= | <<fecha de elaberacién del reporte {dd-mm-aaaa)==

Croquis de dislancias a:

Elementos indicados en los numerales 31261, 421 262, 4. 21255 231254, 421255, 421 256 y distancias externas indicadas en e
numeral 4.2.1.26, en un radio de 100 m. (Les recipentes te amacenaninto deten dizugarss o contre dal clouks

Se debe observar &l node geasgrafica ¥ sefialar distancias entre elemenlas de las Zonas de recepeiba, suminisira, muelle de llenads, linderos
oficinas v talleres, asi como de los demas elemenios que se encuentren denlro del radio de (o5 100 moa partir de los recipientes de almacenamienio

Contacte:
: Boulevard Adodin Fuiz Cortines Mo, 4209,
MEXICO | u ASEA  Colonia Jardines en la Montafa, C.F. 14210,
COMUESO Ly RFCRLIS e = e Alcaldia e Tlalpanm, Ciudad de México,

Teléfona (+52.55) 9126-0100
Pagina 22 de 22




	ACUERDO por el que se da a conocer el formato único de Reporte Técnico Tipo C (Instalación) -Distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución, aplicable al procedimiento para la supervisión y vigilancia de las normas oficiales m...
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