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Simbologia General

‘CAMBIO DE NIVEL EN PISO
1. Notas: Generales

2.L0S NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, ACUERDO AL BANCO DE
NIVEL EXISTENTE
LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE|
ESTE PLANO.
4 ESTE PLANO DEBERA VERFICARSE CON LOS PROYECTOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER
NSULTARSE CON EL.
EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS|
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, ANTES DE|
5. EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCION
6.DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASI COMO LA|
ESTE DIBUJO.
EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECION CANCELA A LA ANTERIOR.
TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SERALADOS|
EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
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Alambre del No. 12
on recubrimiento

Alambre del

No. 14 Con Aambre del

fecubrimiento No. 12
recubimiento

THW

TIERRA FISICA ::;VE

Tubo Conduet

Gonector Mecénico.
do Plastco

Toma Corente
Daplex o sencilo

NEuTRO

P para sujecion
docala

DETALLE CONTACTO TIPO

ESPECIFICACIONES:

Las cotas estan en metros.
Las cotas rigen al dibujo.

El proyecto se regira de acuerdo a las normas oficiales de suministro y uso de al energia eléctrica asf como las
disposiciones de la C.F-E. de la localidad

Los materiales y equipo a emplear deberan ser nuevos y contar con certficacion AN.C.E. y deberd tenerse a la
mano para mostrar a las unidades verificadoras.

Las ubicaciones en el pano son meramente representatibas y deberan ser designadas de manera adecuada en
campo para su correcta instalacion.

El trabajo debera ser cuidadosamente ejecutado para evitar cortes, perforaciones, ranuraciones y encajilados de los
elementos existentes. La mano de obra deberd ser calificada para los trabajos a ejecutar.

Latrayectoria de la tuberia y circuitos en la misma podra ser modificada en campo de acuerdo a las necesidades y
problematicas que pudieran suponer elementos estructurales o de ofras instalaciones siempre y cuando se conserve
el ntimero de elementos por circuito y no se afecten los diagramas de cargas.

Debido a que Ia instalacion se realizara con tuberia condut, no se deben hacer niones en el cableado durante la
trayectoria en tubo, solo se podran realizar en las cajas de regisiro y conexion correspondientes.

La trayectoria por piso se realizaré con tuberia flexible tipo licuatite y la indicada en losa con tuberia polifex.

COLORES DE CABLEADO:
FASE - negro, rojo y azul.
NEUTRO - blanco

TIERRA FISICA - verde

NOTA: Queda restringido el uso de cable desnudo salvo en la conexion de tierra fisica en la acometida de C.F.E.

E
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50w o 200w
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CUADRO DE CARGAS
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CARGA | PASTILLAS

200 w 60w 560 w
C-1 1" 1650w | 20 AMP
c-2 15 900 w 20 AMP
c-3 1 555w 20 AMP
TOTAL 3105 W
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1. Notas: Generales

2.L0S NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, ACUERDO AL BANCO DE
NIVEL EXISTENTE

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE|

ESTE PLANO.

4 ESTE PLANO DEBERA VERFICARSE CON LOS PROYECTOS
CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER
DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA.

EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS|

DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, ANTES DE|
5. EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCION
6.DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASI COMO LA|

ESTE DIBUJO.

EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECION CANCELA A LA ANTERIOR.

TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SERALADOS|

EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
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NIVEL EXISTENTE

LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE|

ESTE PLANO.

4 ESTE PLANO DEBERA VERFICARSE CON LOS PROYECTOS
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DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA.
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DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, ANTES DE|
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6.DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE, ASI COMO LA|

ESTE DIBUJO.
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