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*NOTA GRAL.: SE UTILIZARÁ POLIFLEX Y TUBO GALVANIZADO DE Ø 

1

2

" Y 

3

4

",

CABLES DE CALIBRE 12 PARA FASES Y CALIBRE 14 PARA TIERRA; SE

UTILIZARÁ MEDIDOR MARCA SQUARE O SIMILAR.

Acometida de instalación

eléctrica, contrato

monofásico

M

Diagrama Unifilar

Varilla

20 Amp

30 Amp

CIRCUITO 1

FASE A

15 Amp

#12

15 Amp

#12

15 Amp

#12

CIRCUITO 2

FASE B

CIRCUITO 2

FASE A

ALUMBRADO x31 CONTACTOS x9

CONTACTOS x8

BOMBA x1
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Espedificaciones:

Se utilizara manguera  poliflex de 

3

4

" para las

intalaciones de voz y datos.

Salida con placa de telefonia y salida con entrada

coaxial marca intellinet modelo 163286 o similar

MANUEL CERVANTES ESTUDIO


	FOVISSSTE INS JSa 20200630-05.pdf
	FOVISSSTE INS JSa 20200630-08.pdf

