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ANEXO TECNICO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LA OPERACION DE LAS
ALBERCAS, OLIMPICA Y FOSA DE CLAVADOS Y JACUZZI, DELA COMISION NACIONAL DE CULTURA
FiSICA Y DEPORTE (CNAR, CEPAMEX Y VILLAS TLALPAN) 2021.

PRESUPUESTO
PARTION POR EJERCER
CONTRATACION ABIERTA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LA
OPERACION DE LAS ALBERCAS, OLIMPICA Y FOSA DE CLAVADOS , CARRIL DE NADO CONTRACORRIENTE N—
Y JACUZZI. DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CNAR, CEPAMEX Y VILLAS bl
TLALPAN) 2021

I. VIGENCIA

Los servicios se proporcionaran a partir del dia siguiente de la adjudicaciony hasta el 31de diciembre
de 2021.

Il. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

PARTIDA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

UBICACION

Mantenimiento preventivo, correctivo y operacion
para la alberca olimpica y fosa de clavados y jacuzzi
de la CONADE en el Centro Nacional de Talentos
Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos
y Alto Rendimiento (CNAR), ubicado en calle Afil #
550, C-P. 08400, Col. Granjas México, Alcaldia
lztacalco, Ciudad de México.

Mantenimiento preventivo, corrective y operacion
para la alberca olimpica de la CONADE en el centro
paralimpico mexicano (CEPAMEX).

Centro Paralimpico Mexicano (CEPAMEX), ubicado en
la calle ARil #600, C.P. 08400, Col. Granjas México,
Alcaldia Iztacalco, Ciudad de México.

Mantenimiento preventivo, correctivo y operacion

Villas Tlalpan ubicado en Camino a Santa Teresa #482,

Col. Pefia Pobre, Alcaldia Tlalpan, Ciudad de Meéxico.

para la alberca de la CONADE en Villas Tlalpan.

Objetivo: Mantener en éptimas condiciones de funcionamiento, sanidad, limpieza y temperatura
del agua de las albercas, fosa de clavados y jacuzzi. :

El Mantenimiento Preventivo, se efectuard para conservar en Optimas condiciones de
funcionamiento las albercas, fosa de clavado y jacuzzi, asi como, para prever desperfectos o averias
que pudieran impedir o alterar dicho funcionamiento; para tal efecto el PROVEEDOR llevara a cabo
entre otras acciones, lo que se contempla como mantenimiento preventivo que contiene el (ANEXO
A) y se efectuard de acuerdo a lo indicado en el anexo antes mencionado, para lo cual los
LICITANTES deberan presentar por escrito a la “CONADE”, el Programa de Trabajo de
Mantenimiento Preventivo , en el que calendarice las fechas en que lo proporcionaran, e incluirlo en
su propuesta técnica.

El Mantenimiento Correctivo (ANEXO A) comprende: la atencién y revision de los equipos que
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presenten fallas o que se encuentren en mal funcionamiento por cualquier motivo; la emisién del
diagndstico con propuesta de soluciones, en los que se sefale a detalle en que consiste la falla o
desperfecto, se especifique las piezas o partes que estén descompuestas o dafadas y las
reparaciones o sustituciones que hayan de hacerse; también comprendera el servicio (mano de obra
calificada y refacciones necesarias) de la reparacién en si misma, hasta dejar el equipo en 6ptimas
condiciones de funcionamiento. Para la realizacién de estos servicios, los trabajos deberéan ser
autorizados previa cotizacién del Licitante adjudicado, por el drea al que designe el administrador
del contrato.

El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que se pretende contratar incluird mano de
obra, refacciones y se efectuara conforme a las especificaciones técnicas anexas a este documento
y periodicidad que se sefialan en el mismo.

La operacién de las albercas, fosa de clavados y jacuzzi consiste en mantener los siguientes
parametros de temperatura: 28°C como temperatura idénea, minima de 27°C y maxima de 29°C,
limpieza de rebosadero y paredes de la alberca, desinfeccion del agua de acuerdo a la NOM-245-
SSA1-2010 (Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas) y monitorear
los rangos considerados como buenos para el tratamiento del agua de la alberca, fosa de clavados
y jacuzzi.

Al inicio del servicio que se pretende contratar el Licitante adjudicado debera recibir de la “CONADE”
todos los equipos especificados en el ANEXO B y realizar un diagnéstico de su funcionamiento.

1. EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

El Licitante adjudicado debera contar con todo el equipo (de medicién y limpieza), herramientas,
equipo y materiales necesarios para la prestacién del servicio, que permitan atender, en forma
inmediata, cualquier tipo de reparacién, limpieza y desinfeccién del agua; al respecto el Licitante en
su propuesta técnica debera relacionarlo y describirlo.

Asi mismo el Licitante adjudicado, debera contar con la herramienta Y equipo personal suficiente,
para que cuando sus técnicos se presenten en las instalaciones de los inmuebles de la “CONADE",
lo hagan debidamente equipados y con el uniforme en los que sea legible e identificable el nombre
de la empresa, y portando una identificacién personal. En este sentido, en su propuesta técnica el
LICITANTE expresamente manifestard su compromiso de que durante la vigencia del contrato
invariablemente, enviara a su personal a las instalaciones de la “CONADE”, debidamente equipado,
uniformado, también manifestard el compromiso de que durante la prestacién del servicio, su
personal se presentara con el responsable de los equipos de cada inmueble para informarle del
inicio y finalizacién de cada uno de los mantenimientos, recabando validacién o visto bueno en la
bitadcora correspondiente.

S
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IV. TECNICOS CAPACITADOS

El Licitante adjudicado debera contar con personal técnico especializado para proporcionar el
servicio diario de los equipos electromecanicos y filtracién de las diferentes albercas, fosa de
clavados y jacuzzi, por lo que deberd anexar a su propuesta técnica la plantilla de su personal que
contenga el nombre y la especializacién o actividad de cada uno de ellos, asi como el Curriculum
Vitae de los ingenieros y/o técnicos que asignaran a la “CONADE", en el cual deberan de acreditar
como minimo un afio de experiencia en la prestacién del servicio. En el caso de que durante la
vigencia del contrato, se presentaren sustituciones o cambios de técnicos, sera obligacion del
Licitante adjudicado, comunicarlo a la “CONADE”, de no ser asi el responsable del inmueble se
encuentra en posibilidades de no permitir el acceso de dicho personal al inmueble, siendo a cargo
del proveedor el retraso o incumplimiento que esto implique.

V. ATENCION DE REPORTES

El Servicio de Mantenimiento Preventivo se realizard tomando como base lo sefialado en el ANEXO
Ay, de conformidad con los horarios establecidos por la CONADE para realizar los servicios, los
cuales podran ser modificados de acuerdo a las necesidades de la convocante, los mismos que se
enuncian a continuacion:

PARTIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO UBICACION HORARIO
Mantenimiento preventivo, correctivo y| Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Kinei 5 derves at un
operacién para las alberca olimpica y fosa de Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), hossils de 8:00:6

1 clavados y jacuzzi de la CONADE en el Centro| ubicado en calle Afiil # 550, C-P. 08400, 16:00 horas s.éb dos
Nacional de Talentos Deportivos y Alto Col. Granjas México, Alcaldia Iztacalco, ée 8.00 a 1"3_00 :rs
Rendimiento (CNAR). Ciudad de México. ’ ’

i 2 3 Centro Paralimpico Mexicano (CEPAMEX), lunes a viernes en un
Mantenimiento  preventivo, correctivo Y| icaqq en la calle Afil #600, C.P. 08400, | horario de 8:00 a
2 operacién para la alberca olimpica de la conade Col. Granias Méxi lcaidia lztacal 16:00 h sbad
en el centro paralimpico mexicano (CEPAMEX) O/ SIAS Npes . ARHAG FERAchien, B 068 ¥ Seac0s
g Ciudad de México. de 8:00 a 13:00 hrs
Mantenimiento preventivo, correctivo y Villas Tlalpan ubicado en Camino a Santa Lu:r:i: :':gg; :n i
3 operacién para la alberca de la CONADE en Teresa #482, Col. Pefa Pobre, Alcaldia St
. 7 : 16:00 horas y sabados
Villas Tlalpan. Tlalpan, Ciudad de México. de 8:00 a 13:00 hrs

En virtud de que el Servicio de Mantenimiento Correctivo consiste en la reparacion de desperfectos
o dafios no previstos de todo el equipo relacionado en el (ANEXO B). El Licitante adjudicado
(prestador de servicio), debera atender oportunamente los reportes del equipo dafiado, averiado o
que manifiesta fallas imprevistas en su funcionamiento. Posteriormente, el prestador del servicio
debera emitir el diagnéstico correspondiente y entregar la propuesta o alternativa de solucién. La
mecdnica serd la siguiente:

a) EMISION DE REPORTE
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La “CONADE” a través del responsable de cada inmueble realizara por telefonia maévil y/o correo
electrénico el reporte al Licitante adjudicado del servicio; el cual proporcionara hora para atencién
de dicho reporte, el Licitante adjudicado del servicio debera proporcionar nimeros telefénicos de
emergencia que atiendan las 24 horas.

b) ATENCION DE REPORTE

e La atencion deberd ocurrir dentro de las dos horas efectivas siguientes al momento en que
la “CONADE" realice el reporte. Si este reporte se realizara entre las 10:00 PM., y las 6:00 AM.,
el servicio solicitado debera ser atendido antes de las 8:00 AM., a excepcién de los casos en
que la unidad solicitante manifieste que se trata de una emergencia que generaria
consecuencias, en cuyo caso las dos horas efectivas también seran respetadas en el horario
nocturno.

* Encasode que sea necesaria la autorizacién previa para el acceso al inmueble; dicho reporte
se debera atender en el horario que determine el responsable del inmueble.

* Una vez que se haya realizado el servicio de mantenimiento correctivo a los equipos y estos
continilen presentando las mismas fallas, el prestador del servicio debera atender
nuevamente el equipo en un lapso no mayor a dos horas.

* En el caso de requerirse alguna refaccién de las catalogadas como no incluidas en el
contrato, el Licitante adjudicado del servicio contara con un maximo de 24 horas para
solucionar la falla a partir de la aceptacion (solicitud de servicio autorizado) de la Jefatura de
Logistica de la “CONADE"

e EIl prestador deberd informar a la “CONADE” de los equipos, que se encuentren
descontinuados u obsoletos, o su reparacién sea incosteable; para que de considerarlo
procedente la “CONADE” determine la baja de los mismos, previo dictamen escrito que
debera emitir el prestador del servicio.

c) EMISION DE DIAGNOSTICO:
Una vez examinado el equipo dafiado, debera entregarse por escrito un diagnéstico de su estado
en un tiempo no mayor de dos horas, salvo casos cabalmente Jjustificados el cual no podra ser
superior a 24 horas. En este diagnéstico se debera sefalar claramente cual es la falla del equipo y
cual es la solucion, asi como la fecha y hora en que se emite.

d) TIEMPO DE RESPUESTA:
La reparacién del equipo dafiado debera hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al
diagnéstico, salvo que por causas debidamente justificadas por escrito por parte del prestador del
servicio dentro de este plazo, se requiera un tiempo mayor, y una vez evaluadas dichas causas, si la
“CONADE”, con opinién del supervisor en su caso, determina otorgarle una prérroga por escrito,
esta por ninguin motivo serd superior a 5 dias naturales.

En caso de que por causas imputables al Licitante adjudicado, se dafien los equipos propiedad de
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la “CONADE”, el primero se obliga a corregir los desperfectos o substituir el equipo por uno igual o
equivalente sin cargo a la “CONADE” en un lapso no mayor de 5 dias habiles.

En el caso de que un sistema falle o se deteriore dentro de la vigencia de la garantia por reparacion,
el prestador debera repararlo en un lapso no mayor a 24 horas después de haber sido reportado
telefénicamente y/o por correo electrénico por los supervisores de cada inmueble
respectivamente.

e) COORDINACION TECNICAY SUPERVISION

El Subdirector de Calidad para el Deporte asignara los supervisores de cada inmueble y estos seran
los Gnicos conductos para solicitar la atencién de fallas, dar seguimiento a las obligaciones del
Licitante adjudicado, verificar la ejecucién de los servicios, asi como el buen funcionamiento del
sistema después de su reparacion y validar las érdenes de servicio.

La Subdireccién de Calidad para el Deporte podra designar por escrito a los supervisores que
considere necesarios.

La “CONADE” supervisara en todo momento que la prestacion del servicio se efectue con apego a
las especificaciones técnicas contenidas en esta Convocatoria y sus anexos, asi como conforme a
las indicaciones que haya proporcionado por escrito.

f) PERIODO DE GARANTIA DE LOS SERVICIOS

La garantia contra defectos de fabricacion y/o vicios ocultos de las piezas sustituidas (excepto
refacciones eléctricas) debera ser por un periodo minimo de doce meses; asimismo la garantia por
el Servicio de Mantenimiento Correctivo, deberd ser por un periodo minimo de tres meses, ambos
periodos empezarén a correr a partir de la aceptacién del servicio, esto es, una vez que se hayan
recibido los servicios a entera satisfaccién del usuario directo. En este sentido, el Licitante en su
propuesta técnica deberd sefalar expresamente la garantia que ofrece.

El Licitante debera de manifestar por escrito, dentro de su propuesta técnica que cuenta con la
infraestructura y disponibilidad inmediata para la realizacién del servicio.

El Licitante debera de manifestar por escrito que los productos quimicos que se utilizaran son de
muy baja toxicidad y de alta biodegradabilidad.

El Licitante adjudicado debera tener personal encargado (uno en cada inmueble) de la operacion,
debera de contar con tiempo completo (lunes a viernes de 9 a 17 horas y sabados de 9 a 14 horas) en
las instalaciones de CONADE, con la experiencia correspondiente para efectuar el servicio diario.
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VI.  SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS.

Solo se deberan utilizar productos quimicos que permitan mantener en optimas condiciones, la
calidad del agua y que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas que para
tal efecto las regule y que sean compatibles a los sistemas y equipo con que cuenta la CONADE.

Los Licitantes deberan presentar el listado de productos quimicos a utilizar para la prestacién de los
servicios en el mantenimiento de las albercas de las instalaciones deportivas e incluir las fichas
técnicas y hojas de seguridad de los fabricantes de cada uno de los productos quimicos, que se
deban utilizar para mantener desinfectada el agua de acuerdo a la NOM-245-SSA1-2010 (Requisitos
sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas).

El Licitante adjudicado debera presentar el certificado de cada uno de los productos quimicos a
utilizar, expedidos por el fabricante que incluya nombre, razén social, teléfonos, direccioén,
sefnalizacion del material oxidante, sus caracteristicas fisico quimicas, uso de cada uno de estos,
dosificacién a emplear, propiedades, recomendaciones, almacenamiento Yy en su manejo, fechas de
fabricacién y fechas de caducidad, modo de empleo, cantidad que contienen sus envases,
precauciones.

VIl NORMAS OFICIALES MEXICANAS

El Licitante debera presentar escrito en donde manifiesten, que los productos quimicos que se
utilizaran en el servicio cumplen con las normas aplicables y se realizaran las respectivas pruebas
de laboratorio necesarias al agua de las albercas, fosa de clavados y jacuzzi respectivas, conforme
a lo establecido en el presente anexo y a las siguientes Normas:

O Descripcién de la Norma
Norma
Lt is Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas
SSA1-2010
NMX-AA-102- Calidad del agua - detection y enumeracién de organismos coliformes, organismos coliformes

SCFI1-2006 termotolerantes y escherichia coli presuntiva - método de filtracién en membrana (CANCELA A LA
NMX-AA-102-1987)

NMX-AA-072- | Analisis de agua - determinacién de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas -

SCFI-2001 método de prueba

NMX-AA-072- | Andlisis de agua - determinacién de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas -
SCFI-2001 meétodo de prueba (CANCELA A LA NMX-AA072-1981)

NMX-AA-008- Analisis de agua - determinacién del ph. - método de prueba- (CANCELA A LA NMX-AA-008-SCFI-
SCFI-20M 2000))

El Licitante adjudicado debera proporcionar las pruebas de laboratorio autorizado (EMA), dentro de
Su propuesta técnica, donde se certifique que los productos quimicos a utilizar durante la vigencia
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del contrato, cumplen con las especificaciones técnicas del mismo, con las cuales debera demostrar
la biodegradabilidad y la toxicidad de los productos quimicos, asi como que cumplen con las
disposiciones emitidas por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno
Federal y con las normas aplicables, con una antigiiedad no mayor a tres meses asi como, hoja de
seguridad del fabricante.

VIIl. ENTREGABLES

Una vez, que se concluyan los trabajos, se realizara el acto de entrega recepcion del servicio, en los
términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
(LAASSP) y su Reglamento (LAASSP), para lo cual se elaborara el acta correspondiente, misma que
debera levantarse a entera satisfaccion del drea requirente y en cumplimiento a los términos del
contrato. Ademds, que debera entregar los siguientes reportes mensuales.

e Bitacoras y reportes mensuales de los mantenimientos preventivos y correctivos
e Reporte fotogréfico del antes y después de los mantenimientos correctivos

IX. PAGO

Conforme lo establecido en el articulo 51 de la “LAASSP”, el pago que se genere con motivo de la
contrataciéon se realizard en moneda nacional a mensualidades vencidas, una vez aceptados los
servicios a entera satisfaccién del “Administrador del Contrato”, dentro de los 20 (veinte) dias
naturales posteriores a la presentacién del Comprobante Fiscal Digital por Internet “CFDI"
correspondiente, el cual debera cumplir con los requisitos fiscales vigentes.

X. PENAS CONVENCIONALES

Se aplicard una pena convencional del 1% del importe del servicio mensual por el atraso en la
atencién de las llamadas de emergencias.

Se aplicaré una pena convencional del 1% del importe del servicio mensual por el atraso en la
prestacién del servicio.

Xl. DEDUCTIVAS

Derivado del incumplimiento parcial o deficiente, se aplicard una deductiva del 1%, por concepto,
sobre el servicio no realizado del importe de la facturacién mensual correspondiente, mediante nota
de crédito, situacién que no debera de presentarse en mas de 3 ocasiones, toda vez que sera motivo
de rescision del contrato.
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Xil. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

La CONADE designara un administrador general, que sera el Subdirector de Calidad para el Deporte
© a quien este designe, los cuales podran realizar supervision en el momento que lo tenga
contemplado; asi como el encargado de area, mismos que se daran a conocer al proveedor
adjudicado, mediante escrito al inicio del servicio.

Xlll.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El licitante adjudicado debera presentar una fianza de garantia de cumplimiento del contrato por la
cantidad del 10% del valor maximo del contrato sin incluir IVA. La garantia de cumplimiento del
contrato debera presentarse a mas tardar dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del
contrato.

XIV. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta técnica y econémica que debera entregar sera de conformidad con lo siguiente:

La vigencia de la cotizacién debera estar vigente durante el ejercicio fiscal 2021.
Los precios seran fijos y deberan considerar el I.V.A.

Manifestar la conformidad a las condiciones de pago establecidas en este Anexo.
Nombre y firma del Representante legal.

XV.  CRITERIO DE EVALUACION PARA ESTE SERVICIO:

El criterio de evaluacién para este servicio sera ”binario"./

Ciudad de México a 01 de marzo de 2021.

ATENTAMENTE

OSCAR ARTUROIUANZ ROUSSELL
SUBDIRECTOR DE CAL/DAD PARA EL DEPORTE

v
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ANEXO “A”

| e

Me
nde

Especificaciones técnicas para el mantenimiento preventivo, correctivo y operacion
de las albercas, fosa de clavados y jacuzzi de la CONADE en sus instalaciones del
CNAR, CEPAMEX y VILLAS TLALPAN.

Descripcién del area de
trabajo

| Servicio que contempla el
Mantenimiento Preventivo

Servicio que contempla el
Mantenimiento Correctivo

Sistema de limpieza,
sanidad e higiene de la
' alberca, fosa de clavados,
| Jacuzzi y Carril de nado
contracorriente CNAR

| Trabajos a

realizar
diariamente:

cuatro horas del cloro libre,
PH. y temperatura,

| la bitacora.

| dSe dosificaran diariamente
con los productos quimicos.

QFiltrado del agua las 24 hrs.

basura con la red.
O Barrido del fondo.

del equipo de bombeo.

O Revisar trampa de pelos y
carcamo de succion.

O Retro lavado de los filtros.

muros perimetrales.
QLimpieza de pasillos

perimetrales, rejillas

trincheras, desnatado res.

semanalmente:

| QRevision de carcamo de
succion.
QLimpieza del
magquinas.

cuarto de

| @ Se realizaran lecturas cada

reportéandolo por escrito en

O Aspirado, previo retiro deé_

QO Revisar el funcionamiento

OLimpieza de azulejos de |

def

de

QOLimpieza de placas
absorcion.
Trabajos a realizar |

—

Reparacién y/o cambio de
piezas dafadas de los,
equipos.

Q  Reparacion de filtro|
con fibra de vidrio |

a Recarga de arena
silica

O  Recarga de tierra de|
diatomeas

Asi como todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento
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'QLimpieza exterior de |
equipos de bombeo vy

filtracion.
'QRevisién del sistema de.
bombeo. 5
Revision del sistema de| -
filtracion.

| dRevision del tablero de

. control automatico.

'O Limpieza rutinaria de éreas:

| perimetrales

' Q Revisién del motor, tablero y
carril de nado |
contracorriente

Trabajos 2 realizar
 mensualmente: i

Anaélisis bacterioldgico de
_alberca, fosa y jacuzzi

‘Trabajos a realizar |
' mensualmente: ' Reparaciones y/o cambio de|
' i piezas dafadas de los|
QRealizar mediciones de equipos, como son: \
voltaje y amperaje a plena

. carga. 'dDevanados de los motores. |
'QRevision de valvulas de U Sellos mecanicos. ' 5
control. ' JEmpaques. /
ULimpieza y revisién del QBujias. ;
tablero de control O Baleros.
automatico. | QImpulsores.
'QSellos de bridas
‘Sistema de bombeo a Trabajos a realizar O Contactores.
‘albercas, fosa de clavados y semestralmente: ‘U Arrancadores.
jacuzzi CNAR { Q Fusibles.
' QVilvulas.

‘ORevisar los  devanados,
aislantes y armaduras de las | Asi como todo lo necesario
maquinas. | para su correcto
| dLimpieza con dieléctrico de | funmonamlento
los devanados.
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| Trabajos a
| anualmente (una vez durante

QRevision y servicio a
impulsores de bombas.

' Servicio de componentes

del motor.

la vigencia del contrato):

Q Cambio de baleros, bujes y

sellos mecanicos.

QO Suministro y aplicaciéon de
pintura epdxica al equipo de
bombeo, incluida la tuberia
y valvulas.

realizar

Sistema de filtrado de:

| Alberca, Fosa de Clavados,
' Jacuzzi y carril de nado
contracorriente CNAR

Trabajos a
semanalmente:

| O Revision de bridas y

valvulas de los filtros de
arena y diatomita.

QO Limpieza, servicio y cambio
de valvulas eliminadoras de
aire.

Trabajos a realizar

trimestraimente:

O Revisién y reposicién de
arenas faltantes.

O Revision, servicio y cambio
de mandémetros.

0 Revisién de difusores
superiores y limpieza.

Trabajos a realizar

anualmente (una vez durante

la vigencia del contrato):
QO Revisién, servicio y cambio
de vélvulas de mariposa.

realizar

[=I=I=I=1=

Reparacion y/o cambio de

piezas dafiadas de los equipos, |

como son:
|

Q Valvula eliminadora de

aire. '

Arena silica.

Diatomita.

Manémetros.

Valvulas de mariposa. _

Pintura para filtros. |

Asi como todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento.




EDUCACION =~ CONADE

Comisién Nacional de Cultura Fisica y Deporte
Subdireccion de Calidad para el Deporte

de sello y engrasado de
valvulas de mariposa y
“check”.

| d Suministro y aplicacién de

| pintura exterior.

'O Revisién de difusores
internos y reclasificacién de
arenas.

. J Cambio total de arena.

| QRevision, servicio, cambio |

Z::z:jn‘::nte- a realizar ' Reparacion y/o cambio de
U Revisar co.ntroles de p|ezas dafadas como san:
Tr:g:ifflon' % FasiBER Q Intercambiador de calor
Samanialinigites (tubo y cabezales).

ks N Q0 Juego de empaques.

O Inspeccién interior en : :

: 'Q Fusible contra flama |

i tuberias de entrada y salida. | (fusible link)
g E'gg'::gli?;te;ﬁ; de '@ Acuastato del calentador.

: " 'Q Interruptor de flujo.
encendido para determinar | . =
la operacién de arranquey = Encendedor PIEeEQ |

: arp quey” | eléctrico. :
sj g ... O Refractarios (cabezal y
del agua de la alberca, fosa | mensualmente: _ laterales).
de clavados, Jacuzziy carril | pruebas de valvulas de 'O Colchoneta de fibra de
de nado contracorriente seguridad. | Vidrio de 2" de espesor.
'CNAR ; _— 'Q Valvula de alivio de
| d Tratamiento quimico para resién, (calibrada a 8.5
' suavizar el agua y andlisis | P 3 )
quimico. ; [kg/cm?].
U Limpieza y ajuste del ; - CS::T?;ZE?E' los
| _ electrodo de ignicion, a giloto arae:érmo cople
'QLimpieza de boquillas y - P ple:
- O Termo cople.

. quemadores del piloto.
QInspeccién y limpieza del
control electrénico

maestro. -
' Trabajos a realizar
' bimestralmente: :

Q0 Comprobar que a la falla de |

flama de combustlble

Electrodo para encendido |
| eléctrico.
‘0 Transformador de voltaje |
. demN7a24[V]. |
' Asi como todo lo necesario

| para su correcto

| fu ncionamiento.
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|

opere el circuito relevador
de seguridad.

Trabajos a realizar

| trimestralmente:
| QInspecciodn fisica de

tanques de
almacenamiento de gas L.
P

Trabajos El
semestralmente:

realizar

O Lavado interior a base de
tratamiento quimico.
O Deshollinado de la columna

__delachimenea.

|
|
|

Sistema de limpieza,
sanidad e higiene de la
alberca,

Semiolimpica CEPAMEX

Sistema de limpieza,
sanidad e higiene de la
alberca, Semiolimpica
CEPAMEX

Trabajos a realizar

diariamente:

QO Se realizaran lecturas cada

cuatro horas del cloro libre,
PH. y temperatura,
reportandolo por escrito en
la bitacora.

QSe dosificardan diariamente |

con los productos quimicos.

| QFiltrado del agua las 24 hrs.

0 Aspirado, previo retiro de
basura con la red.

| O Barrido del fondo.
'O Revisar el funcionamiento

del equipo de bombeo.

O Revisar trampa de pelos y
carcamo de succion.

QO Retro lavado de los filtros.

QOLimpieza de azulejos de
muros perimetrales.

QLimpieza de pasillos
perimetrales, rejillas de
trincheras, desnatado res.

OLimpieza de placas
absorcion.

de

Reparacién y/o cambio de
| piezas dafiadas de los equipos.
' |
a Reparacién de filtro

con fibra de vidrio '

o Recarga de arena
silica 5
m] Recarga de tierra de
diatomeas

Asi como todo lo necesario |
para su correcto |
funcionamiento
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‘Trabajos a realizar
' semanalmente: i
|
'ORevisién de carcamo de!
. succién.
‘QlLimpieza del cuarto de|
. maquinas.
QOLimpieza  exterior de
equipos de bombeo vy

filtracion.
U Revision del sistema de

. bombeo.
'QRevision del sistema de
filtracion. '

'QRevisién del tablero de
. control automatico.
'QLimpieza rutinaria de &reas

perimetrales

| Trabajos a realizar
mensualmente:

'QAnalisis bacteriolégico de |
alberca Semiolimpica.

| Trabajos a realizar Reparaciones y/o cambio de

' mensualmente: | piezas dafadas de los _/(
= | equipos, como son:

U Realizar mediciones de!
voltaje y amperaje a plena O Devanados de los motores.

carga. 0 Sellos mecénicos.
'URevision de vélvulas de| OEmpaques.
. control. Q Baleros.
‘QLimpieza y revisién del QImpulsores.
tablero de control O Sellos.
automatico. | O Contacto res.
Sistema de bombeo a alberca i Q Arrancadores.
Semiolimpica CEPAMEX iTraba;os a realizar O Fl.fslbles.
' semestralmente: QVaélvulas.
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|QRevisar los devanados,
aislantes y armaduras de las
' maquinas.

O Limpieza con dieléctrico de
los devanados.

QRevision y
impulsores de bombas.

O Servicio de componentes
del motor.

Trabajos a
anualmente (una vez durante
la vigencia del contrato):

0 Cambio de baleros, bujes y
sellos mecanicos.

pintura epdxica al equipo de
bombeo, incluida la tuberia
y valvulas.

servicio a|

0 Suministro y aplicacién de.

realizar

Asi como todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento

Sistema de filtrado de:
Alberca Semiolimpica
 CEPAMEX

l

Trabajos a realizar

! semanalmente:

U Revision de bridas y
valvulas del filtro de arena
silica

O Limpieza, servicio y cambio
de valvulas eliminadoras de

O Revisién y reposicién de
arenas faltantes.
QO Revision, servicio y cambio
. de manémetros.
Trabajos a realizar
anualmente (una vez durante
la vigencia del contrato):

aire.
Trabajos a realizar |
trimestralmente:

Reparacién y/o cambio de
piezas dafadas de los equipos,
como son: |
O Vaélvula eliminadora de
aire.

Arena silica.
Mandémetros.
Vélvulas de mariposa.
Pintura para filtros.

o000

Asi como todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento.
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| Sistema de calentamiento
del agua de la alberca
Semiolimpica CEPAMEX

'O Revisién, servicio y cambio
. de vélvulas de mariposa.

U Revision, servicio, cambio
de sello y engrasado de
valvulas de mariposa y
“check”.

- Suministro y aplicaciéon de
pintura exterior.

U Revision de difusores

~ internos y reclasificacién de
. arenas.
'QCambio total de arena. '

'Trabajos a realizar diariamente:

' 0 Revisar controles de 'Reparacién y/o cambio de

| RS ckl ' piezas danadas como son:
'O Cubriry descubrir la albercay | P s

fosa de clavados con la
proteccién correspondiente
en los siguientes horarios de
6:00 amy 22:00 pm
Trabajos a
| semanalmente:
Q Limpieza exterior.
'O Revisar el sistema de Q

'a Intercambiador de calor
' (tuboy cabezales). |
Juego de empaques.
Fusible contra

: (fusible link).

'Q Acuastato del calentador.
| Interruptor de flujo.

realizar - flama

encendido para determinarla| @ Encendedor piezo
operacion de arranque y ! eléctrico.
paro. 'O Refractarios (cabezal y
Trabajos a realizar | laterales). '
' mensualmente: 'Q Colchoneta de fibra de
' Q Pruebas de vélvulas de ' vidrio de 2" de espesor.
seguridad. o Q Vilvula de alivio de
d Trata!mlento quimico para presién, (calibrada a 8.5
suavizar el agua y anélisis [kg/cm?).
la EiLrlILmi]:Se.l ajuste del |5 Charolaparalos
ehc.\r.:;zrc::rdc:ycha-J ignicion. Q g}.[le;nadorets. 166
' 0 Limpieza de boquillas y Q TI oto paral SIme-copee.
. quemadores del piloto. At CapIae; ;
'O Inspeccién y limpieza del a Elc-:_-ctrpdo para encendido i
. control electrénico maestro. | €léctrico. .
'Trabajos a realizar 4 Transformador de voltaje

bimestraimente: deN7a24[V].
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[0 Comprobar que a la falla de

| Trabajos a

flama de combustible, opere
el circuito relevador de
seguridad.
realizar
trimestralmente:
Q Inspeccion fisica de tanques
de almacenamiento de gas L. |
P. .
Trabajos a
semestralmente:
QO Lavado interior a base de
tratamiento quimico de los
intercambiadores de calor.
O Deshollinado de la columna
de la chimenea.

realizar |

Asi como todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento.

Sistema de limpieza,
sanidad e higiene de la
alberca, Semiolimpica Villa
' Tlalpan

| diariamente:

Trabajos a realizar

QO Se realizaran lecturas cada
cuatro horas del nivel de sal
natural, PH. y temperatura,
reportandolo por escrito en |
la bitacora. [

QSe dosificaran diariamente |
con los productos quimicos. |

| A Filtrado del agua las 24 hrs.

O Aspirado, previo retiro de
basura con la red.

QRevisar el funcionamiento |
del equipo de bombeo.

O Revisar trampa de pelos y
carcamo de succion.

QLimpieza de pasillos
perimetrales, rejillas de
trincheras, desnatado res. |

Olimpieza de placas de
absorcion.

Reparaciéon y/o cambio de;
piezas danadas de los
equipos.

0  Reparacion de filtro|
con fibra de vidrio f
m] Recarga de arena|
silica |

i
Asi como todo lo necesario |
para su correcto
funcionamiento
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Sistema de bombeo a alberca

Semiolimpica en Villa Tlalpan |

' Trabajos a realizar |
semanalmente-

i
EIReV|5|on de cércamo de

succion. ;
|

a Limpieza del cuarto de!
|  madquinas. |
‘Olimpieza  exterior  de
. equipos de bombeo y

filtracion.

QRevisién del sistema de

bombeo.
| Revision del sistema de
filtracion. -
‘QRevisién del tablero de

control automatico.
'QLimpieza rutinaria de areas |

perimetrales |
U Retro lavado de los filtros de

arena silica. |
Trabajos a realizar
mensualmente:

EEIAnélisis bacterioldgico del!

agua de la alberca
Semiolimpica
' Trabajos a realizar
- mensualmente:

'QVerificar rangos de voltaje y |
~ amperaje a plena carga. j
'QRevision de viélvulas de.
. control.

‘QLimpieza y revision del
tablero de control
automatico.

' Trabajos = realizar |
| semestralmente:

Reparaciones y/o cambio d
piezas dafladas de lo
equipos, como son: ‘

U Devanados de los motores.

| O Sellos mecanicos.

Q Empaques.

' Q Baleros.
i Qimpulsores.

U Sellos.
| O Contacto res.
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O Revisar

los devanados,
aislantes y armaduras de los
motores eléctricos.

QLimpieza con dieléctrico de
los devanados.

ORevision y servicio a
impulsores de bombas.

QServicio de componentes
del motor.

Trabajos a realizar

anualmente (una vez durante

la vigencia del contrato):

QO Cambio de baleros, bujes y
sellos mecanicos.

O Suministro y aplicacién de

pintura epéxica al equipo de
bombeo, incluida la tuberia
y valvulas.

| para su correcto

Q Arrancadores.

O Fusibles.

Q Valvulas.

Asi como todo lo necesario

funcionamiento

|
Sistema de filtrado de:
Alberca Semiolimpica Villa
Tlalpan

Trabajos a realizar

semanalmente:

0 Revision de bridas y
valvulas del filtro de arena
silica

Q Limpieza, servicio y cambio
de vélvulas eliminadoras de
aire.

Trabajos a realizar

trimestralmente:

O Revisién y reposicion de
arenas faltantes.

ORevision, servicio y
cambio de
mandémetros.

Trabajos a realizar

anualmente (una vez durante

la vigencia del contrato):

O Revision, servicio y cambio
de vélvulas de mariposa.

CoOOD

Reparacion y/o cambio de '
piezas danadas de los equipos, |
como son:

O Valvula
aire.
Arena silica
Mandémetros.
Valvulas de mariposa.
Pintura para filtros.

eliminadora de

Asi como todo lo necesario
para su correcto
funcionamiento.
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' Q Revisioén, servicio, cambio
de sello y engrasado de
valvulas de mariposa y
“check”.

'O Suministro y aplicacién de

| pintura exterior.

O Revision de difusores
internos y reclasificacién de |
arenas. |

‘U Cambio total de arena.

i i i = . R ———

' Trabajos a
‘ diariamente:

realizar

U Revisar controles de
operacidon seguridad del
sistema de encendido.

=)

Trabajos a realizar

' semanalmente: i

QLimpieza exterior.

O Revisar el sistema de :

. encendido para determinar |
la operacién de arranquey |
paro.

a
[
Qa
Q
a
=]
Q
Trabajos a O
mensualmente:

realizar |

U Pruebas de vélvulas de |
seguridad.
QTratamiento quimico para

Q

'Sistema de calentamiento I
suavizar el agua y andlisis | Q
Q

Q

del agua de la alberca .
Semiolimpica Villa Tlalpan quimico si es necesario
(calidad del agua)
U Limpieza y ajuste del
electrodo de ignicién,
U Limpieza de boquillas y
___quemadores del piloto.

| Reparacion y/o cambio de
| piezas dafladas como son:

Intercambiador de calor
(tubo y cabezales).
Juego de empaques.
Fusible contra
(fusible link).
Acuastato del calentador.
Interruptor de flujo.

flama

piezo

Encendedor

eléctrico. _
Refractarios (cabezal y
laterales).

Colchoneta de fibra de
vidrio de 2" de espesor.
Vaélvula de alivio de
presion, (calibrada a 8.5
[kg/cm?].

Charola para los
quemadores.

Piloto para termo copleé.
Termo copleé. !
Electrodo para encendido |
eléectrico.

Transformador de voltaje
de 117 a 24 [V].

‘\J.‘Q‘
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Oinspeccion y limpiezadel | Asi como todo lo necesario |
control electrénico para su correcto |
maestro. funcionamiento. |

Trabajos a realizar

bimestralmente:

0 Comprobar que a la falla de | ;

flama de combustible,
opere el circuito relevador
de seguridad.

Trabajos a realizar
trimestralmente:
Q Inspeccion fisica de
tanques de a
almacenamientodegasL. | '
P. .
' Trabajos a realizar |

semestralmente: i
O Lavado interior a base de i
tratamiento quimico de los |
intercambiadores de calor. |
| dDeshollinado de la columna
de la chimenea.

Trabajos a realizar
diariamente: g
O Revision del| Reparacién y/o cambio de

funcionamiento y limpieza piezas dafadas, como son:
exterior del tanque

Tanque de Recuperacion | Trabajos a realizar _ )
villa Tlalpan ' semanalmente: Asi como todo lo necesario
QRevision y limpieza de| para su correcto |
paredes. funcionamiento.
QO Revisién de la operacién del |
[ tanque

Si el valor de la pieza, refaccién y/o consumible supera en un 5% el valor del “CFDI” mensual, se
considerara como correctivo mayor para tal caso, se debera de cotizar de forma independiente y
no deberéa ser superior a los precios de mercado vigentes al momento de la cotizacién, una vez
aprobada por la Jefatura de Logistica, la CONADE pagara de forma independiente dicha pieza,
refaccién y/o consumible.




EDUCACION = CONADE

Comisién Nacional de Cultura Fisica y Deporte
Subdireccion de Calidad para el Deporte

Las actividades, periodicidad y funciones mencionadas tanto preventivas como correctivas, son las
minimas requeridas a realizar por lo que son enunciativas mas no limitativas, el proveedor
adjudicado debera realizar las funciones y actividades necesarias para lograr un adecuado
funcionamiento de los equipos y las instalaciones mencionadas en el presente anexo, es decir,
mantenerlas en éptimas condiciones de funcionamiento.



EDUCACION | =~ CONADE

Comisién Nacional de Cultura Fisica y Deporte
Subdireccion de Calidad para el Deporte

ANEXO “B”

RELACION DE EQUIPO Y UBICACION EN EL INMUEBLE
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y OPERACION DE LAS ALBERCAS, FOSA DE
CLAVADOS Y JACUZZI EN LOS CENTROS, CEPAMEX,
CNAR, VILLA TLALPAN DE LA CONADE.

INMUEBLE UBICACION DESCRIPCION | CANTIDAD
| .
O Calentador marca TELEDYNE | 1
e |Cuntto de LAARS, modelo: AFJ1I-2400.
aralimpico | maquinas de _
Sisdiais 'la alberca a Motot?omba marca SIEMENS, 1 =
! Semi- _ capacidad de 7.5 [HP], a 220[V]. ;
CEPAMEX Lsliratsa QO Motobomba marca: PYCSA,
|  olimp capacidad de 10 hp a 220 v. 1
' | Q “Filtro vertical de 55" de diametro, de
; fibora de Vidrio y poliéster marca: 1

INTERWATER.

O Tablero de control automatico.

| O Silla hidraulica para acceso a
albercas Capacidad de elevacion: 1
140 kg, Angulo de giro: 150°
Estructuray piston: Acero inoxidable | |
AISI 316, Estructura tubular exterior: !
@129 x 2 mm, Presion del agua: 3,5 a

5 bar, Silla: material sintético apto

para exterior - colores de gama, con |
reposapiés para mayor seguridad

O Motobomba marca PICSA, 2
modelo 5X6X10. Velocidad
regulada de 345 a 1750 [R.P.M.],
con una potencia de 40 [HP].

O Motobomba marca PICSA, 2

| Centro modelo 6X6x12. Velocidad

Nacional de ' regulada de 341 a 1750 [R.P.M.],
| Desarrollo de legart?ngi i con una potencia de 30 [HP]. :

'Talentosy Alto | 9 O Motobombamarcas/m.Trampa; 2
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Rendimiento 'alberca fosa
CNAR de clavac}os |
'y Jacuzzi. : a

de pelos integrada para
barredora. Potencia de 3 [HP].
Filtro vertical, fibra de vidrio con |
un didmetro de 93" con arena
silica con un gasto de 212 [m3/hr],

marca ASTRAL, modelo j
Filtro vertical, fibra de vidrio con |
un diametro de 93", con arena
silica para un gasto de 150

[m3/hr].

Filtro de 15" de diametro,
fabricado con plastico
anticorrosivo con valvula |
multiple integrada, gasto 20—30;
para jacuzzi. '

Filtro de tierra de diatomea de!

24" de didmetro y gasto de 144 [G.
P.M.].

Calentador marca MASS-TER-
CAL, modelo AFJ-2800.
Calentador marca MASS-TER-
CAL, modelo AFJ-2400.
Calentador marca HESA, modelo |
10328. '
Bomba sumergible para
efluentes marca BARNES, |
modelo 25351. Potencia de 0.5
[HP], a0 [V]. _
Clorinador marca ACCU-TAB,
modelo 3150, con capacidad de
350 [kg] de Cl, por dia. .
Probeta para control de nivel
automaético. :
Tableros de control automatico
para bombas. ;
Bombas de calor marca HEAT-
SIPHON con capacidad 117,000 BTU |
Bombas de calor marca Ecokal con |
capacidad 110,000 BTU

13
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[ [ 9

| ._

|

|

| |
[ ) o O Calentador marca MASS TERCAL, 1

i modelo: LC-11-1400.

5 O Motobomba marca ASTRAL POOL, 2

capacidad de 5.5 [HP], a 220[V].
O Motobomba marca ASTRAL POOL,
capacidad de 1(H .P) A 220 (V) 1
Filtro ASTRALPOOL de arena silica. !
Tablero de control automatico. 2

villa Tlalpan |Cuarto  de
| maquinas de
la alberca
semi- 0O Calentador marca MASS TERCAL, 1
olimpica modelo: LLC-150 C, incluye tanque
' de almacenamiento de agua caliente 1
y dos recirculadores marca
AMSTRONG.

oD

Hidroneumatico ‘
Motobomba de 5 HP, marca /
BARMESA
Tanque presurizado de 60 Its marca |
MASS.
Tablero de control automatico
Elevador acuatico Waterlift Modelo |
32409, Fabricado en combinacion de
acero inoxidable AISI-316 y piezas 1
plasticas con formas curvas
Q Bombas de calor marca: I
AEROTEMP AND SUPER QUIET, | !
con capacidad de 110,000
| _ BTU/HR. B 6

oo 0O 00
-t N -t
—~—

—

Si el valor de la pieza, refaccién y/o consumible supera en un 5% el valor del “CFDI” mensual, se
considerara como correctivo mayor para tal caso, se debera de cotizar de forma independiente y
no debera ser superior a los precios de mercado vigentes al momento de la cotizacion, una vez
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aprobada por la Jefatura de Logistica, la CONADE pagara de forma independiente dicha pieza,
refaccién y/o consumible.

Las actividades, periodicidad y funciones mencionadas tanto preventivas como correctivas, son las
minimas requeridas a realizar por lo que son enunciativas mas no limitativas, el proveedor
adjudicado debera realizar las funciones y actividades necesarias para lograr un adecuado
funcionamiento de los equipos y las instalaciones mencionadas en el presente anexo, es decir,
mantenerlas en 6ptimas condiciones de funcionamiento.




