SENER UEE

Norma Oficial Mexicana NOM-022-ENER/SCFI-2014, Eficiencia energética y requisitos de
seguridad al usuario para aparatos de refrigeracién comercial autocontenidos. Limites,
métodos de prueba y etiquetado.

1. Objetivo y campo de aplicaciéon

Esta norma oficial mexicana establece los limites de
consumo mMmaximo de energia eléctrica por litro de
volumen refrigerado Util para todos los aparatos de
refrigeraciéon comercial. Aplica a los aparatos de
refrigeracién comercial autocontenidos, Clase |
alimentados con energia eléctrica, nuevos, usados y

3. Método de prueba

La prueba consiste en determinar el consumo de
energia por litro en 24 h, referido al volumen
refrigerado Util del aparato, con todos los accesorios
con los que fue diseflado funcionando y en
condiciones ambientales y temperaturas de la carga
de prueba que se definen y en condiciones estables.

reconstruidos
2. Clasificacion

Para efectos de aplicacion de esta NOM, todos los
aparatos de refrigeracién comercial y de uso médico
autocontenidos deben ser clase | de acuerdo con el
inciso 4.10 y se clasifican como se indica en la Tabla
1.

No se permiten los aparatos clase Oy Ol por lo que
debe adecuarse el aparato para cumplir con los
requisitos de clase I.

Para el caso de aparatos con sistema de
refrigeracion hibrido, el fabricante debe
recomendar si el aparato se clasifica como
circulacién forzada de aire o de placas frias, Los aparatos objeto de esta
dependiendo del intervalo de capacidad de la Tabla norma que se oo coms o oo n
1. comercialicen en los

Estados Unidos Mexicanos

4. Etiquetado y marcado
Etiquetado

EFICIENCIA ENERGETICA

Consumo de Energia

Marc 55 FrEen
Modelo (s):  GPMAQD254-Y

Cangelador
TP |iorizanial
Capacidad: 400 ltros (1)

T ool O] cicben llevar una etiqueta [HRETEEIETE -
(HRIL on 24 1) (1) que proporcione AHORRO DE ENERGIA
ENFRIADOR VERTICAL informacion  relacionada =L
Can dreutaciin farzada de aire G217 Ly 251200 a8 con su consumo de energia ’“ =
Can placa fria C=896,5 7 [y ) 251200 20 y la indicaciéon de que el e o o st doperr e s i
ENFRIADOR HORIZONTAL aparato cum ple con los mmy:.iu:rm;:.:mm
Can circulacion forzada de sine C=ag628° ) | 50500 78 requisitos de seguridad al i & st
De plaza fria C=1017,8% Lyt 50 500 a4 usuario. o i o
CONGELADOR VERTICAL Marcado
e | T ] e apurtos de - refigeracien comercia
autocontenidos que se fabriquen, importen y
o puetta de crstaly placs s e e comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos,
o puerta solia  placa ¥ deben llevar marcado en forma permanente el
CONGELADOR HORIZONTAL tipo y cantidad de refrigerante y agente
Can pusrts solida, INCILYE 108 d8 UB0 METICH C= 383" () 1Ee 80~ 700 a7 espumante con que fueron fabricados.
U R " 5. Datos importantes de esta regulacién.
VITRINA CERRADA Primera publicacién en | En vigor desde:
D sarnperatura media C= 77y 106 - 1 200 18,7 el DOF: ) 25~ junio - 2001
D s temperai S e e = af\:ltuiﬁzo;ciones realizadas: dos
CONSERVADORES DF BOL SA%DF HIFLO Publicacion que se | Entrada en vigor:
C= 224,57 L) 100 - 2 500 26 encuentra vigente: 25 _ febrero — 2015
27 - noviembre - 2014
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PRECURSOR DE LA REVOLUCIGN MEXICANA



